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ABSTRAK 
 
Dewasa ini kebutuhan akan makanan, minuman, bahan 
kimia, obat-obatan maupun produk lainnya menuntut adanya 
suatu pengembangan sistem pendinginan yang dapat memenuhi 
akan semua kebutuhan tersebut. Masih adanya kekurangan pada 
alat penukar panas tipe concentric tube yang digunakan pada 
sistem refrigerasi cascade sebelumnya, pada studi eksperimental 
ini dibuat kembali suatu sistem refrigerasi cascade dengan alat 
penukar panas tipe plate heat exchanger. 
Data didapatkan dengan melakukan pengujian pada 
peralatan sistem refrigerasi cascade menggunakan penukar panas 
intermediate tipe plate heat exchanger di laboratorium pendingin 
dan pengkondisian udara, dengan menggunakan refrigeran 
Musicool 22 di high-stage dan R404A di low-stage. Kemudian 
menghidupkan kompresor high-stage dan low-stage sampai 
kondisi steady state, lalu mengatur variasi laju pengeluaran kalor 
pada kondensor dengan mengatur kecepatan aliran udara yang 
melalui kondensor yaitu 0,7 m/s, 1,7 m/s, 2 m/s, 2,4 m/s, dan 2,8 
m/s. 
Hasil yang didapatkan dari studi eksperimen ini adalah 
dengan bertambahnya laju pengeluaran kalor pada kondensor 
high-stage, temperatur dan tekanan kondensor high-stage 
semakin kecil. Hal ini mengakibatkan efek  refrigerasi, kapasitas 
refrigerasi, dan koefisien prestasi akan semakin naik. Pada 
III 
 
variasi kecepatan fan tertinggi 2,8 m/s, coefficient of performance 
sistem sebesar 1,035, kapasitas refrigerasi sebesar 1,197 kW, heat 
rejection ratio sistem sebesar 1,966, temperatur evaporator LS 
sebesar        , dan temperatur kabin terendah sebesar 
       , dan nilai effectiveness alat penukar kalor tipe plate 
heat exchanger sebesar 97,81%,. 
 
Kata kunci: sistem cascade, plate heat exchanger, efek 
refrigerasi, effectiveness ,COP 
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ABSTRACT 
 
Nowadays the need for foods, beverages, chemicals, 
pharmaceuticals and other products demand a development of the 
cooling system that can meet all of these requirements. There is 
still a deficit in concentric type heat exchanger tube used in the 
previous cascade refrigeration system, in this experimental study 
was change a cascade refrigeration system with plate heat 
exchangers-type. 
Data obtained by performing test from cascade 
refrigeration system with intermediate plate heat exchangers-type. 
in cooling system and air conditioning laboratory using 
refrigerant Musicool22 in high-stage and R404A in low-stage. 
Then, turn on the compressor high-stage and low-stage until 
steady state conditions. Adjust heat rejection rate variations in 
high-stage condenser.The condenser heat rejection rate by 
turning fan  speed for air flow at 0.7 m / s, 1.7 m / s, 2 m / s, 2.4 m 
/ s and 2.8 m / s.  
The results obtained from experimental study,with 
increase the heat rejection rate on condenser high-stage which is 
decreasing of temperature and pressure. The results increase 
refrigeration effects, refrigeration capacity and coefficient of 
performance. At the highest fan speed variation 2.8 
m/s,effectiveness of concentric heat exchanger is 97.81%, COP of 
the system is 1.035, refrigeration capacity of the system is 1.197 
  
V 
 
kW, HRR of the system is 1.966, low-stage evaporator 
temperature is -37.8
o
C, and the lowest cabin temperature is -
34.2
o
C. 
 
Keywords: cascade cycle, plate heat exchanger, refrigeration 
effect, effectiveness, coefficient of performance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi sistem mesin pendingin sudah cukup banyak 
aplikasinya yang sangat bermanfaat untuk memenuhi semua 
kebutuhan manusia seperti proses pendinginan dan pembekuan 
suatu produk. Mesin pendingin juga berperan penting dalam dunia 
industri sebagai pendinginan suatu produk yang sesuai dengan 
kebutuhan yang diinginkan, baik itu berupa makanan, minuman, 
bahan kimia, obat-obatan maupun produk lainnya yang semakin 
lama semakin meningkat. Hal ini menuntut adanya suatu 
pengembangan sistem pendinginan yang dapat memberikan 
manfaat atau memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, pada 
industri penghasil bahan kimia seperti nitrogen cair dengan 
temperatur yang sangat rendah dibutuhkan sebuah mesin 
pendingin yang dapat mendinginkan produk bahan kimia tersebut 
pada temperatur yang sangat rendah yaitu temperatur yang jauh di 
bawah 0C. Contoh lain yang lebih sederhana, pada industri 
pengolahan makanan, banyak produk makanan yang harus 
didinginkan bahkan harus dibekukan dengan menurunkan 
temperaturnya di bawah 0C seperti daging, ikan dan berbagai 
jenis makanan lainnya agar dapat mempertahankan kesegarannya 
untuk beberapa waktu yang lama. 
Untuk itu, mesin pendingin saat ini dikembangan dalam 
berbagai sistem, bentuk dan ukuran agar dapat menghasilkan 
temperatur yang rendah di bawah 0C. Salah satunya mesin 
pendingin yang dapat menghasilkan temperatur yang rendah di 
bawah 0C adalah sistem pendingin cascade. Sistem ini adalah 
sistem refrigerasi bertingkat yang umumnya merupakan sistem 
pendingin yang memiliki kapasitas untuk mendinginkan produk 
dengan skala yang kecil namun memiliki kemampuan 
pendinginan yang dapat menghasilkan temperatur evaporasi yang 
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lebih rendah. Sistem refrigerasi cascade adalah sistem refrigerasi 
yang menggunakan dua stage sistem refrigerasi kompresi uap, 
low-stage dan high-stage. Biasanya kondensor low-stage 
didinginkan oleh evaporator high-stage sehingga temperatur 
evaporator yang dicapai pada low-stage lebih rendah. Evaporator 
pada low-stage inilah yang digunakan untuk menciptakan 
pendinginan produk dengan temperatur yang sangat rendah 
bahkan di bawah nol. 
Pada studi eksperimental sistem refrigerasi cascade 
terdahulu, yaitu tugas akhir dari Faberto, menggunakan alat 
penukar panas tipe concentric sebagai alat penukar panas antara 
low-stage dengan high-stage. Heat exchanger (HE) tipe 
konsentris ini hanya menghasilkan laju perpindahan panas antara 
permukaan dalam pipa konsentris sebagai jalur laju dari refrigeran 
low-stage dengan permukaan luar pipa konsentris sebagai jalur 
laju dari refrigeran high-stage. Laju perpindahan panas dianggap 
masih kurang pada heat exchanger tipe konsentris ini, sehingga 
pada tugas akhir kali ini komponen tersebut diganti dengan yang 
bertipe plate heat exchanger (PHE) yang mempunyai laju 
perpindahan panas yang lebih baik dibandingkan dengan tipe 
konsestris. Dengan demikian, diharapkan temperatur yang 
dihasilkan pada evaporator low-stage jauh lebih rendah dari 
penelitian sebelumnya. 
Pemilihan plate heat exchanger sebagai alat penukar 
panas dapat menciptakan laju perpindahan panas yang besar. Hal 
ini disebabkan karena PHE memiliki luas permukaan untuk 
melakukan perpindahan panas yang besar. Sehingga dapat 
mengoptimalkan besarnya laju perpindahan panas antara 
refrigeran pada kondensor low-stage dengan refrigeran evaporator 
dari high-stage yang cenderung lebih rendah temperaturnya.  
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1.2 Perumusan Masalah 
 Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang di atas, 
pada studi eksperimental ini dibuat kembali suatu sistem 
refrigerasi cascade dengan alat penukar panas tipe plate heat 
exchanger sebagai pengganti alat penukar panas tipe konsentrik 
pada studi eksperimental sebelumnya. Dan juga menggunakan 
fluida kerja musicool22 (MC-22) pada high-stage dan R-404A 
pada  low-stage sebagai refrigeran.  
 Perubahan variasi kecepatan akan mempengaruhi laju 
pengeluaran kalor pada kondensor high-stage. Sehingga dapat 
mempengaruhi karakteristik sistem mesin pendingin cascade. Hal 
tersebut menjadi permasalahan yang muncul untuk 
menggambarkan bagaimana karakteristik sistem mesin pendingin 
cascade dan karakteristik alat penukar panas tipe plate heat  
exchanger apabila menggunakan refrigeran R-404A pada LS 
(low-stage) dan MC-22 pada HS (high-stage) dengan melakukan 
variasi laju pengeluaran kalor pada kondensor HS (high-stage). 
 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar tercapainya tujuan penelitian maka digunakan 
beberapa batasan masalah sebagai berikut : 
1. Energi kinetik dan potensial diabaikan. 
2. Kompresor yang digunakan adalah jenis hermetic 
reciprocating pada low stage dan hermetic rotary pada 
high stage dengan masing-masing berdaya 1 PK. 
3. Sistem ekspansi dilakukan dengan TXV pada low stage 
dan pipa kapiler pada high stage. 
4. Refrigeran yang digunakan adalah R-404A pada low stage 
dan hidrokarbon produk dari pertamina dengan merek 
dagang musicool22 (MC-22) pada high stage. 
5. Propertis refrigeran MC-22 menggunakan propertis 
refrigeran R-290 karena dianggap sama. 
6. Pengujian dilakukan saat sistem bekerja dalam kondisi 
steady state. 
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7. Pengujian dilakukan pada saat beban heater tidak 
menyala. 
8. Penelitian dilakukan di laboratorium Pendingin dan 
Pengkondisian Udara jurusan Teknik Mesin ITS. 
 
1.4 Tujuan  
Adapun tujuan dari studi ekperimental ini adalah : 
1. Menganalisa kinerja dan karakteristrik sistem mesin 
pendingin cascade dengan membuat variasi laju 
pengeluaran kalor kondensor pada HS (high-stage). 
2. Mengetahui karakteristik alat penukar panas tipe plate 
heat exchanger pada mesin pendingin cascade dengan 
melakukan variasi laju pengeluaran kalor pada kondensor 
HS (high-stage). 
 
1.5 Manfaat Penelitian  
Manfaat dari studi eksperimental ini diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Dapat mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan  
2. Menjadi referensi untuk pengembangan sistem pendingin 
selanjutnya 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 
2.1. Tinjauan Pustaka 
Beberapa penelitian terdahulu tentang penggunaan sistem 
refrigerasi cascade dibandingkan dengan sistem refrigerasi 
kompresi uap single stage, performansi sistem refrigerasi cascade 
dengan menggunakan heat exchanger tipe konsentris dan 
perbandingan heat transfer antara plate heat exchanger dengan 
heat exchanger tipe konsentris akan dijelaskan secara singkat 
sebagai berikut : 
Hoşöz[5] melakukan studi eksperimen perbandingan 
performansi antara single stage dengan sistem refrigerasi cascade 
menggunakan refrigeran R134a sebagai fluida kerja. Dari hasil 
penelitiannya didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 
 
Gambar 2.1 Pengaruh kapasitas pendinginan terhadap COP  
Gambar 2.1 menunjukan sebuah grafik dimana COP 
untuk low-stage dari sistem cascade lebih tinggi dibandingakan 
dengan sistem kompresi uap tunggal. Walaupun, secara 
keseluruhan sistem cascade  mempunyai COP yang rendah karena 
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konsumsi daya pada kompresor yang tinggi, yang berarti bahwa 
hal tersebut memerlukan lebih banyak daya untuk menyediakan 
kapasitas pendinginan yang sama. Selain itu, COP untuk kedua 
sistem meningkat siring dengan meningkatnya laju aliran air yang 
melewati kondensor dalam unit. 
Fard, Talaie dan Nasr[4] melakukan studi eksperimental 
untuk menyelidiki heat transfer dari Zno/air yang berukuran 
nanofluid pada pipa konsentrik dan PHE. Hasil studi 
eksperimental mereka menyimpulkan bahwa perpindahan panas 
rata-rata dan koefisien perpindahan panas dari nanofluid kedua 
alat penukar panas lebih tinggi dari bentuk cairnya (masuk dan 
keluarnya air) dan efisiensi dari PHE lebih tinggi dari alat penukar 
panas tipe pipa konsentris. Pada PHE koefisien perpindahan panas 
dari Nanofluid yaitu  ̇        ̇            , hal tersebut 
menunjukan 20% lebih tinggi dibandingkan fluida dalam keadaan 
normal, dan dengan kondisi yang sama pada alat penukar panas 
tipe konsentris 14% lebih tinggi dibandingkan fluida dalam 
keadaan normal. 
 
Gambar 2.2 Perbandingan heat transfer coefficients antara 
PHE dan concentric tube 
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Gambar 2.2 di atas menunjukan grafik perbandingan 
antara koefisien perpindahan panas pada pipa konsentrik dengan 
PHE. Grafik tersebut menunjukan bahwa koefisien perpindahan 
panas dari kedua destilasi air dan nanofluid pada PHE lebih tinggi 
dibandingkan alat penukar panas konsentris. 
Surbrida[12] melakukan studi eksperimental pada sistem 
pendingin cascade menggunakan alat penukar panas tipe 
concentric tube seperti pada gambar 2.3 di bawah.  
 
Gambar 2.3 Alat penukar panas tipe concentric tube  
Evaporator high stage dan kondensor low stage dirakit 
dalam suatu sistem penukar panas tube in tube sehingga terjadi 
perpindahan panas secara konduksi antara refrigeran dalam pipa 
dengan refrigeran di sisi luarnya. Adapun kelemahan pada alat 
penukar panas tipe konsentris yaitu performansi kinerja thermal 
lebih rendah dibandingkan dengan PHE, karena konduktivitas 
thermal tembaga lebih kecil dibandingkan dengan stainless steel.  
Dari hasil penelitian Subrida[12] didapatkan beberapa hasil, 
diantaranya : 
 
Gambar 2.4 Pengaruh temperatur kondensor HS terhadap  
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Grafik yang terdapat pada gambar 2.4 di atas terlihat 
memiliki tren yang relatif menurun, nilai COP turun seiring 
dengan naiknya suhu  kondensor high stage. Nilai koefisien 
prestasi yang semakin besar menunjukkan bahwa kerja mesin 
tersebut semakin baik. Besarnya COP dipengaruhi oleh efek 
refrigerasi dan kerja kompresi.  
 
Gambar 2.5 Pengaruh laju pengeluaran kalor kondensor high 
stage terhadap RE (Faberto) 
 Sedangkan nilai laju pengeluaran kalor pada kondensor 
high stage semakin besar, maka banyak kalor yang dibuang ke 
lingkungan yang menyebabkan kapasitas refrigerasi semakin 
besar, seperti grafik pada gambar 2.5. Jika perubahan nilai ṁ 
dalam hal ini diabaikan karena terlalu kecil, maka nilai selisih 
entalpi pada evaporator akan semakin besar. Sehingga nilai efek 
refrigerasi semakin besar. 
 
2.2. Dasar Teori 
Dewasa ini sistem refrigerasi berperan penting dalam 
kehidupan kita sehari-hari, seperti mendinginkan atau penyimpan 
makanan juga sebagai alat yang dapat menciptakan kenyamanan 
dalam hunian. Untuk mencapai kondisi tersebut dalam sistem 
refrigerasi terjadi proses penyerapan kalor dari suatu medium  
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yang bertemperatur tinggi ke medium tertentu yang memiliki 
temperatur yang lebih rendah serta menjaga kondisi tersebut 
sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. 
Semakin berkembangnya ilmu teknologi semakin banyak 
sistem refrigerasi yang dapat digunakan tergantung kegunaan dan 
kebutuhan pada kondisi tertentu. Seperti AC split yang 
menggunakan sistem refrigerasi kompresi uap, dapat digunakan 
mengkondisikan udara ruangan untuk memberikan kenyamanan, 
lalu menggunakan thermoelectric untuk mendinginkan kulkas 
portable, dan masih banyak jenis sistem refrigerasi sesuai 
spesifikasi dan kebutuhannya masing-masing. 
Sistem refrigerasi kompresi uap merupakan kombinasi 
dari empat komponen utama yaitu kompresor, kondensor, alat 
ekspansi dan evaporator. Semakin berkembangnya ilmu 
pengetahuan sistem refrigerasi kompresi uap ini semakin 
berkembang juga model dan modifikasinya tergantung kegunaan 
dan kondisinya. Seperti sistem refrigerasi kompresi uap 
bertingkat, sistem refrigerasi kompresi uap cascade dan lain-lain. 
Tetapi sebelum kita kenali lebih jelas dari berbagai jenis sistem 
refrigerasi kompresi uap, berikut bagaimana proses dari sistem 
refrigerasi kompresi uap lebih dijelaskan di bawah. 
2.2.1 Siklus Refrigerasi Kompresi Uap  
Suatu sistem kompresi uap sederhana yang secara 
umum terdiri dari empat komponen utama dan terdiri dari 
empat proses. Prosesnya adalah kompresor (terjadi proses 
kompresi), kondensor (terjadi proses kondensasi), alat 
ekspansi (terjadi proses ekspansi), dan yang terakhir 
evaporator (terjadi proses evaporasi).  
Adapun dari semua proses di atas siklus refrigerasi 
kompresi uap dapat dijelaskan dalam suatu sistem kompresi 
uap single-stage yang ideal. Pada gambar 2.6 di bawah 
refrigeran menguap seluruhnya di evaporator dan 
menghasilkan efek refrigerasi. Hal ini kemudian diekstraksi 
dengan kompresor pada titik 1, yaitu suction compressor, dan 
dikompresi secara isentropic dari keadaan titik 1 ke 2. Hal 
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selanjutnya refrigeran akan dikondensasi menjadi cairan di 
kondenser, karena panas laten kondensasi dibuang melalui fin 
condenser. Refrigeran cair, pada saat titik 3, mengalir melalui 
katup ekspansi, yang mengurangi ke tekanan menguap. Pada 
siklus kompresi uap ideal, terjadi proses penurunan tekanan 
pada katup ekspansi, biasanya ditunjukkan dengan garis 
putus-putus. Refrigeran akan berubah fasa dari cair ke uap 
setelah memasuki evaporator pada titik 4 - 1, sehingga 
menyelesaikan siklus. 
  
Gambar 2.6 Siklus kompresi uap single-stage yang ideal. (a) 
diagram skematik, (b)  diagram P-h, (c) diagram T-s. (Sumber dari 
Shan K. Wang, 2001, edisi ke-2, hal 9.23) 
Sedangkan pada siklus refrigerasi sebenarnya terdapat 
ketidak idealan pada mesin refrigerasi yang menyebabkan 
daur siklus kompresi uap mengalami perubahan, seperti pada 
gambar 2.7 di bawah. Terjadi pengurangan efisiensi bila 
dibandingkan dengan daur siklus sistem kompresi ideal, hal 
tersebut karena adanya penurunan tekanan di dalam 
kondensor dan evaporator, dalam kondisi subcooling cairan 
yang meninggalkan kondensor, dan pemanasan lanjut yang 
meninggalkan evaporator. 
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Gambar 2.7 Siklus kompresi uap sebenarnya dibanding siklus 
kompresi uap ideal 
 
2.2.2 Siklus Refrigerasi Cascade 
Sistem refrigerasi kompresi uap bertingkat merupakan 
sistem kompresi uap lanjutan yang memiliki dua atau lebih 
jumlah kompresor sebagai komponen yang dapat memompa 
dan mensirkulasikan refrigeran dan menaikan tekanannya. 
Sistem refrigerasi bertingkat berdasarkan sistem kerjanya 
dibagi menjadi dua, yaitu sistem refrigerasi bertingkat tertutup 
dan sistem rerigerasi bertingkat terbuka. Sistem refrigerasi 
bertingkat tertutup biasanya diwakilkan oleh sistem refrigerasi 
cascade, sedangkan untuk sistem yang bertingkat biasanya 
diwakilkan dengan sistem refrigerasi multi-stage yang 
menggunakan satu fluida kerja. 
Sistem  refrigerasi  cascade merupakan sistem 
kompresi uap tertutup dari  dua  sistem  refrigerasi kompresi 
uap yang digabungkan. Pada prinsipnya sistem refrigerasi 
cascade ini menggunakan dua refrigeran yang berbeda 
karakteristiknya, biasanya salah satu refrigeran memiliki titik 
penguapan yang lebih rendah dibandingkan refrigeran satunya 
disebut low stage dan sistem lainnya yang karakteristik titik 
penguapan refrigerannya lebih tinggi disebut  high stage. Efek 
refrigerasi yang dihasilkan oleh evaporator high stage 
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dimanfaatkan untuk menyerap kalor yang dikeluarkan oleh 
kondensor  low stage sehingga didapatkan temperatur yang 
sangat rendah pada evaporator low stage. Adapun jelasnya 
dapat dilihat pada gambar 2.8 dan 2.9 di bawah.  
 
Gambar 2.8 Siklus refrigerasi cascade (Sumber dari Trott and 
Welch, 2000, edisi ke-3, hal 25) 
 
 
Gambar 2.9 Ilustrasi diagram Mollier refrigerasi cascade 
(Sumber dari Trott and Welch, 2000, edisi ke-3, hal 25) 
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2.2.3 Komponen Sistem Refrigerasi Cascade 
Sebagaimana yang kita ketahui, umumnya pada 
sistem refigerasi kompresi uap terdapat empat komponen 
utama yang wajib digunakan. Jika salah satu komponen tidak 
ada atau tidak digunakan, maka sistem tersebut tidak dapat 
bekerja sama sekali. Dengan menggunakan empat komponen 
tersebut kita sudah dapat membuat suatu sistem refrigerasi 
kompresi uap yang sangat sederhana, tetapi sistemnya tidak 
dapat bekerja secara normal dan sempurna.  
Tidak berbeda jauh dengan sistem kompresi uap pada 
umumnya, pada dalam sistem refrigerasi cascade seperti pada 
gambar 2.10 terdapat lima komponen utama, yaitu kompresor, 
kondensor, alat ekspansi, evaporator, ditambah alat penukar 
panas dalam hal ini bertipe plate heat exchanger sebagai alat 
penghubung untuk mentransfer energy kalor dari high stage 
ke low stage. Berikut ini adalah penjelasan tentang lima 
komponen utama pada sistem refrigerasi cascade. 
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Gambar 2.10 Skema sistem refrigerasi cascade 
 
A. Kompresor  
Kompresor merupakan jantung dari sistem refrigerasi. 
Cara kerja kompresor adalah menghisap uap refrigeran yang 
bertekanan rendah dari evaporator dan mengkompresinya 
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menjadi uap bertekanan tinggi sehingga uap akan tersirkulasi. 
Dengan adanya kompresi ini maka terjadi perbedaan tekanan 
antara sisi keluar (discharge line) dengan sisi hisap (suction 
line) yang menyebabkan refrigeran dapat mengalir dalam 
sistem refrigerasi. Berdasarkan konstruksinya, maka 
kompresor dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu 
kompresor torak (reciprocating), kompresor putar (rotary), 
kompresor sekrup (screw), kompresor gulung (scroll), dan 
kompresor sentrifugal (centrifugal) seperti gambar 2.11. 
Sedangkan berdasarkan letak motornya, ada tiga jenis, yaitu 
hermetic, semi hermetic, dan open type. 
Adapun pada sistem refrigerasi cascade kali ini 
menggunakan dua buah kompresor yang digunakan pada 
masing-masing stage. Keduanya merupakan kompresor 
bertipe hermetic. Kompresor hermatik mempunyai motor 
penggerak kompresornya berada dalam satu tempat atau 
rumah yang tertutup, bersatu dengan kompresor. Motor 
penggerak langsung memutarkan poros kompresor, sehingga 
jumlah putaran kompresor sama dengan jumlah putaran 
motornya. Dua kompresor hermatik yang digunakan terdiri 
dari kompresor torak dan kompresor rotary.  
    
(a) (b) (c) (d) 
Gambar 2.11 Beberapa jenis kompresor hermatik, (a) 
reciprocating, (b) rotary, (c) scroll, (d) screw (Sumber dari 
Andrew D. Althouse, 2003, edisi ke-9, hal 148-164) 
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Kompresor torak (reciprocating) merupakan bentuk 
umum dari kompresor yang memiliki positive displacement 
berupa piston yang disesuaikan berdasarkan ukuran, jumlah 
silinder, kecepatan dan cara kerja dari piston. Kerja piston 
naik turun seperti dentuman atau pukulan yang cepat, yang 
mana saat turun dan menghisap pada saluran suction (hisap) 
tekanan turun sampai lebih rendah dari masukan saluran 
hisap, sehingga membuka katup hisap dan menghisap 
refrigeran berbentuk gas atau uap yang berasal dari 
evaporator. Saat piston sampai di bagian dasar, katup tertutup 
kembali dan mulai menekan piston. Saat tekanan pada silinder 
piston lebih tinggi dari tekanan saluran discharge (tekan), 
katup tekan terbuka dan menekan uap refrigeran keluar 
menuju kondensor. Uap refrigeran sisa yang tertinggal di atas 
piston harus diekspansi kembali sebelum uap refrigeran 
masuk kembali ke silinder, seperti pada gambar 2.12. 
 
Gambar 2.12 Reciprocating compressor. (a) Suction stroke, (b) 
Discharge stroke (Sumber dari Trott and Welch, 2000, edisi ke-3, 
hal 36) 
Kompresor rotary biasanya digunakan untuk aplikasi 
sistem refrigerasi dengan kapasitas daya yang kecil, seperti 
AC window, AC split dan lain-lain. Kompresor rotary terdiri 
dari dua tipe utama bila dilihat dari cara kerjanya, yaitu 
kompresor rotary dengan blade (piringan) diam, dan blade 
berputar. Pada kedua tipe tersebut blade biasanya terdiri dari 
beberapa sekat yang membatasi uap refrigeran yang masuk 
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dan keluar secara berkelanjutan. Uap refrigeran yang 
bertekanan rendah dari saluran hisap digambarkan masuk 
melalui intake seperti pada gambar 2.13. Uap refrigeran 
tersebut mengisi ruangan di belakang sekat blade dan 
memutarkannya, sehingga blade berputar. Uap refrigeran 
yang terjeratdi dalam ruang tersebut di tekan sehingga 
refrigeran bersirkulasi keluar dari kompresor menuju 
kondensor. 
 
Gambar 2.13 Blade pada kompresor rotary. (Sumber dari 
Andrew D. Althouse, 2003, edisi ke-9, hal 158) 
  
B. Kondensor 
Kondenser adalah alat perpindahan panas yang 
berfungsi untuk melepas kalor dari refrigeran yang bertekanan 
dan temperatur tinggi ke lingkungan sekitar sehingga 
temperatur refrigeran akan turun. Dengan membuang kalor 
refrigeran akan mengalami perubahan fase dari gas menjadi 
cair (terkondensasi). 
Menurut media yang mendinginkannya, kondenser 
terbagi menjadi  tiga, yaitu Air-Cooled Condenser, Water-
Cooled Condenser, dan Evaporative Condenser.  
Adapun pada pengujian kali ini kondensor yang 
digunakan bertipe air cooled condenser yang memiliki 
beberapa jenis seperti gambar 2.14. Kondenser ini mempunyai 
bentuk yang tidak begitu kompleks, yaitu terdiri dari tube 
biasanya berupa pipa tembaga di rangkai dengan fin yang 
berfungsi untuk memperluas area perpindahan panas. 
Kondenser jenis ini juga banyak digunakan pada household 
refrigerators dan air-conditioning unit atau AC. 
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Gambar 2.14 Beberapa tipe Air cooled condenser (Sumber dari 
Miller, 2006, edisi ke-5, hal 121) 
C. Expansion device 
Alat ekspansi (metering device) berfungsi untuk 
menurunkan tekanan refrigeran yang berasal dari kondenser 
yang menyebabkan tekanannya jauh menurun sehingga 
temperaturnya pun juga jauh menurun di bawah temperatur 
udara, ruangan, air atau bahan yang akan didinginkan. 
Expansion device menjadi komponen penentu dalam sistem 
refrigerasi, sebab alat ini mengatur seberapa besar laju 
refrigeran dan laju pendinginan di evaporator. Banyak jenis 
alat ekspansi diantaranya: 
 katup ekspansi manual 
 katup ekspansi otomatik/tekanan konstan 
 katup ekspansi termostatik  
 pipa kapiler 
 katup apung sisi tekanan rendah 
 katup apung sisi tekanan tinggi 
 katup ekspansi thermal elektrik 
 katup ekspansi elektronik 
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Adapun alat ekspansi pada pengujian kali ini adalah 
pipa kapiler pada high stage dan katup ekspansi thermostatic 
pada low stage. 
1. Thermostatic Expansion Valve  
Thermostatic expansion valve (TXV) banyak 
digunakan sebagai alat ekspansi pada sistem pendingin. Alat 
ini mengatur besar kecilnya laju aliran refrigeran ke 
evaporator berdasarkan pengaturan besar superheat uap 
refrigeran yang keluar dari evaporator. Katup ekspansi 
termostatik terdiri atas pegas, sebuah diafragma  dan elemen 
sensor (sersing bulb) yang dipasang pada keluaran evaporator. 
Sensor tersebut akan terpengaruh oleh temperatur dari 
keluaran evaporator dan mendeteksi superheat pada keluaran 
evaporator. Bila superheat tinggi dan berindikasi evaporator 
kering maka sensing bulb yang di dalamnya terdapat cairan 
yang lebih tinggi titik penguapannya sehingga dapat menekan 
diafragma yang terhubung pegas untuk membuka katup lebih 
lebar. Begitu pula sebaliknya saat refrigeran berlebih atau 
superheated kurang maka penguapan pada sensing buld akan 
berkurang sehingga mengangkat diafragma dan mencekik 
kembali katup, seperti pada gambar 2.15 di bawah. 
  
Gambar 2.15 Thermostatic expansion valve. (a) rangkaian. (b) 
bentuk penampang (Sumber dari Trott and Welch, 2000, edisi ke-
3, hal 99) 
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2. Capillary Tube 
Pipa kapiler adalah suatu alat ekspansi paling 
sederhana yang mempunyai bukaan yang konstan. Prinsip 
kerja alat ekspansi ini memampatkan refrigeran pada pipa 
masukan pipa kapiler yang biasanya jauh lebih besar 
berdiameternya ke pipa kapiler yang diameter  yang sangat 
kecil. Sehingga saat memasuki pipa kapiler dapat menurunkan 
tekanan refrigeran yang disertai penurunan temperatur 
refrigeran yang akan masuk ke evaporator. 
 
Gambar 2.16 Pipa kapiler 
 
Pipa kapiler biasa digunakan pada sistem refrigerasi 
yang tidak terlalu besar, dengan beban pendinginan yang tidak 
berubah. Sistem yang menggunakan pipa kapiler biasanya 
mempunyai  liquid receiver dan accumulator sebagai 
penampung dari refrigeran sementara. Adapun bentuk pipa 
kapiler seperti pada gambar 2.16. 
D. Evaporator 
Evaporator adalah salah satu komponen utama dari 
sistem refrigerasi kompresi uap. Alat ini berfungsi sebagai 
komponen pendingin dalan sistem refrigerasi. Evaporator 
akan menyerap kalor dari benda, kabin atau ruangan yang 
didinginkan. Penyerapan kalor tersebut terjadi saat refrigeran 
yang mengalir pada evaporator dengan temperatur yang lebih 
rendah dari temperatur sekitarnya, sehingga panas dari 
lingkungan akan berpindah ke temperatur yang lebih rendah. 
Panas yang diserap tersebut membuat entalpi refrigeran akan 
meningkat dan membuat refrigeran berubah fasa dari cair 
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menjadi gas. Evaporator jika ditinjau dari segi konstruksinya 
dapat dikelompokan menjadi  : 
1.  Evaporator pipa telanjang (bare tube) 
2.  Evaporator permukaan pelat (plate surface) 
3.  Evaporator bersirip / rusuk-rusuk (finned) 
4.  Evaporator tabung dengan pipa (shell and tube) 
Adapun pada pengujian kali ini bentuk evaporator 
sama persis dengan kondensor. Tetapi ukuran evaporator 
biasanya lebih kecil daripada kondensor. Alat penukar panas 
yang digunakan sebagai evaporator tipenya juga fin coil 
evaporator. Seperti pada gambar 2.17. 
 
Gambar 2.17 Fin coil evaporator (Sumber dari Miller, 2006, 
edisi ke-5, hal 275) 
 
E.Alat Penukar Panas  
Pada sistem refrigerasi cascade, alat penukar panas 
digunakan pula sebagai penghubung antara low stage dan high 
stage. Pada alat penukar panas, refrigeran pada high stage 
biasanya berfasa uap dan bertemperatur rendah dibandingkan 
dengan refrigeran pada high stage, sehingga terjadi proses 
perpindahan panas yang disebabkan oleh perbedaan 
temperatur tersebut.  Kalor dari refrigeran yang tinggi 
temperaturnya akan di serap oleh refrigeran yang 
temperaturnya lebih rendah, sehingga refrigeran pada high 
stage yang berfasa cair akan berubah menjadi gas, dan 
refrigeran pada low stage akan berubah fasa menjadi dari gas 
menjadi cair. 
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Semakin berkembangnya zaman alat penukar panas 
semakin kerkembang pula jenis dan klasifikasi berdasarkan 
kebutuhan, cara kerja dan fungsi dari alat penukar panas 
tersebut. Gambar 2.18 dibawah merupakan diagram yang 
menjelaskan beberapa klasifikasi berdasarkan konstruksinya. 
Kasifikasi berdasarkan 
konstruksi
Turbular Plate-type
Extended 
surface Regenerative 
PHE Spiral Plate 
coil
Printed 
circuit
Plate-
fin
Tube-
fin
Rotary 
Fixed-
matrix
Rotary 
hood
Gasketed Welded Brazed
Double-
pipe
Shell & 
tube
Spiral 
tube
Pipe Coil * Note = yang digunakan pada eksperimen
 
Gambar 2.18 Klasifikasi heat exchanger berdasarkan 
konstruksinya (Sumber http://artikel-teknologi.com/macam-
macam-heat-exchanger-alat-penukar-panas-bagian-1/) 
 
Gambar 2.19 Heat exchanger 
tipe plate heat exchanger 
Pada studi eksperimen ini menggunakan heat 
exchanger tipe Plat heat exchanger seperti gambar 2.19. Tipe 
ini merupakan jenis alat penukar panas yang sudah banyak 
diaplikasikan di indrustri. Heat exchanger tipe Plate heat 
exchanger menggunakan plat tipis sebagai komponen 
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utamanya. Plat yang digunakan dapat berbentuk polos ataupun 
bergelombang sesuai dengan desain yang dikembangkan.  
Gambar 2.20 menunjukan Plate heat exchanger 
terdiri dari dua buah masukan dan dua buah keluaran yang 
masing-masing pasang antara masukan dan keluaran tidak 
bercampur satu sama lain. Salah satu saluran masukan berada 
di kanan bawah dengan keluaran di kanan atas sebagai 
evaporator high stage, sedangkan saluran masuk satunya lagi 
berada di kiri atas dengan keluarannya berada di kiri bawah 
sebagai kondensor low stage. Saluran setiap plat didesain 
sedemikian rupa sehingga refrigeran akan terbagi ke setiap 
bagian plat. Plat ini merupakan pembatas sekaligus ruang area 
perpindahan panas antara refrigeran low stage dan high stage. 
Plat yang tersusun membentuk berderet menghasilkan 
susunan batasan saluran bagian antara low stage dan high 
stage secara berurutan. 
   
 (a)  (b) 
 
(c) 
Gambar 2.20 Sirkulasi refrigeran pada PHE, (a) sirkulasi 
refrigeran high stage, (b) sirkulasi refrigeran low stage, (c) urutan 
bagian saluran high stagedan low stage (sumber 
http://www.sondex.net/Sondex-Global/Products/Heat-
Exchangers.aspx) 
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2.3 Refrigeran 
ASHRAE (2005) mendefinisikan refrigeran sebagai fluida 
kerja di dalam mesin refrigerasi, pengkondisian udara, dan sistem 
pompa kalor. Refrigeran dalam suatu sistem refrigerasi berfungsi 
menyerap panas dari satu lokasi dan membuangnya ke lokasi yang 
lain, biasanya melalui mekanisme evaporasi dan kondensasi. 
Refrigeran merupakan komponen terpenting siklus refrigerasi 
karena refrigeran yang menimbulkan efek pendinginan dan 
pemanasan pada mesin refrigerasi. Refrigeran dapat berubah 
wujudnya dari gas menjadi cair atau sebaliknya.  
 
2.3.1 Sifat Refrigeran 
Sifat refrigeran yang perlu untuk sistem refrigerasi 
antara lain sifat termodinamika, kimia, dan fisik. Berikut 
penjelasan singkat mengenai ketiga sifat tersebut: 
Sifat termodinamika yang penting antara lain titik 
didih, refrigeran yang memiliki titik didih rendah biasanya 
dipakai untuk keperluan operasi pendinginan temperatur 
rendah, sedangkan refrigeran yang memiliki titik didih tinggi 
digunakan untuk keperluan pendinginan temperatur tinggi 
(pendinginan udara/hunian). Sifat lainnya yaitu dari segi 
tekanan penguapan refrigeran harus tinggi supaya dapat 
dengan cepat menguap saat terjadi evaporasi. Sifat 
termodinamika lain yaitu tekanan pengembunan yang tidak 
terlampau rendah, apabila tekanan pengembunannya terlalu 
rendah, maka perbandingan kompresinya menjadi lebih 
rendah, sehingga penurunan prestasi kondensor dapat 
dihindarkan, selain itu dengan tekanan kerja yang lebih 
rendah, mesin dapat bekerja lebih aman karena kemungkinan 
terjadinya kebocoran, kerusakan, ledakan dan sebagainya 
menjadi lebih kecil. Lalu suhu pada tekanan harus lebih 
tinggi, hal tersebut dapat menghindari kemungkinan 
terjadinya vakum pada evaporator. Kalor laten penguapan 
harus tinggi, karena untuk kapasitas refrigerasi yang sama, 
jumlah refrigeran yang bersirkulasi menjadi lebih kecil.  
25 
 
Sifat kimia berhubungan dengan reaksi refrigeran 
terhadap keadaan sekitar, antara lain tidak mudah terbakar, 
tidak beracun, tidak bereaksi dengan air, minyak dan bahan 
konstruksi. Refrigeran harus memiliki konstanta dielektrika 
yang kecil, tahanan listrik yang besar, serta tidak 
menyebabkan korosi pada material isolator listrik. Refrigeran  
hendaknya stabil dan tidak bereaksi dengan material yang 
dipakai, jadi juga tidak menyebabkan korosi. Pada kasus 
tertentu seperti refrigerasi untuk sistem pendingin makanan 
refrigeran tidak boleh beracun, sehingga bila sistem bocor 
tidak meracuni produk pendingin yaitu makanan. Dan terakhir 
refrigeran tidak boleh mudah terbakar dan mudah meledak 
untuk menjaga keamanan dari pengguna sistem pendingin. 
Sedangkan sifat fisik refrigeran berhubungan dengan 
bahan itu sendiri,antara lain konduktivitas dan kekentalan. 
Konduktivitas termal yang tinggi  sangat penting untuk 
menentukan karakteristik perpindahan kalor. Dan viskositas 
yang rendah (dalam fasa cair maupun fasa gas), dapat 
menurunkan tahanan aliran refrigeran dalam pipa, sehingga 
kerugian tekanannya akan berkurang. 
 
2.3.2 Jenis Refrigeran 
Jenis dan bahan senyawa pembentuk refrigeran 
banyak sekali macamnya, tergantung  tingkat suhu dan 
keperluan dari suatu pendingin. Refrigeran yang digunakan 
pada sistem pendinginan kompresi uap harus mempunyai 
mempunyai sifat-sifat kimia, fisika, termodinamika tertentu 
yang sesuai dengan kondisi penggunaan. Selain itu refrigeran 
hendaknya dapat dipilih jenis refrigeran yang sesuai dengan 
jenis kompresor yang dipakai, temperatur penguapan dan 
tekanan penguapan serta temperatur pengembunan dan 
tekanan pengembunan. Berikut dibawah ini beberapa jenis 
refrigeran : 
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A. Golongan Halokarbon 
Kelompok senyawa halokarbon merupakan jenis 
yang masih umum digunakan. Refrigeran jenis ini yang 
mengandung satu atau lebih dari ketiga unsur halogen, 
yaitu klorin, flurin,dan bromin. Contoh refrigeran 
halokarbon yang merupakan hasil pengembangan secara 
sintetik oleh manusia, sebagai berikut : 
 
Tabel 2.1. Beberapa Jenis Refrigeran Halokarbon 
Nomor/nama 
refrigeran 
Nama kimia Rumus kimia 
11 
12 
22 
40 
113 
115 
Trikloromonofluorometan 
Diklorodifluorometan 
Monoklorodifluorometan 
Metil klorida 
Triklorotrifluoroetan 
Diklorotetrafluoroetan 
CCl3F 
CCl2F2 
CHClF2 
CH3Cl 
CCl2FCClF2 
CClF2CClF2 
 
Perlu diketahui refrigeran halokarbon yang 
mengandung unsur chloor seperti Chlorofluorocarbon 
(CFC) merupakan senyawa organik yang mengandung 
karbon, klorin, dan flourin, juga refrigeran lainnya seperti 
hidrokloroflourokarbon (HCFC), yang tentunya berisi 
senyawa hidrogen, dapat menyebabkan kerusakan ozon, 
sedangkan yang mengandung unsur flourin dapat 
menyebabkan pemanasan global. 
 
B. Senyawa Hidrokarbon 
Pada awalnya Banyak senyawa hidrokarbon yang 
digunakan sebagai refrigeran, umumnya digunakan pada 
industri minyak bumi, seperti metana, etana, propana, 
etilen, dan isobutilen. Kesemuanya flammable dan 
eksplosif. Digolongkan sedikit beracun karena 
mengandung efek bius pada tingkat tertentu. Karena hal 
tersebut refrigeran jenis ini berangsur-angsur 
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ditinggalkan. Tetapi setelah aspek lingkungan 
mengemuka hidrokarbon kembali diperhitungkan sebagai 
alternatif pengganti CFC. 
Senyawa hidrokarbon terdiri atas unsur hidrogen 
dan karbon. Refrigeran ini bersifat alami dan tidak 
menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup. Contoh 
refrigeran hidrokarbon adalah R-170 (etana), R-50 
(metana), R-290 (propana), R600a (iso butana), dan lain-
lain.  
2.3.3 Refrigeran dan Lingkungan 
Refrigeran dan lingkungan dihubungkan dengan 
reaksi yang terjadi saat refrigeran terlepas di atmosfer. Seperti 
dijelaskan sebelumya pada jenis refrigeran, refrigeran 
halokarbon, memiliki atom klorin yang dapat berikatan 
dengan ozon di atmosfer, sehingga menyebabkan terjadinya 
penipisan ozon yang menyebabkan pemanasan global. 
Terdapat tiga jenis reaksi refrigeran terhadap lingkungan yang 
umum dikenal, GWP, ODP, dan tahun atmosferik. 
GWP (Global Warming Potential) adalah ukuran 
seberapa banyak jumlah gas rumah kaca yang merupakan 
ukuran relatif perbandingan gas dengan CO2 dalam jumlah 
yang sama sehingga dapat memperkirakan pengaruhnya 
terhadap pemanasan global. ODP (Ozone Depletion 
Pottential) merupakan parameter yang menyatakan 
kemampuan suatu refrigeran untuk berikatan dengan ozon di 
stratosfer. Umumnya, makin banyak ion klorin dalam suatu 
refrigeran maka makin tinggi ODPnya. Berikut besarnya 
GWP dan ODP  
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Gambar 2.21 ODP dan GWP beberapa refrigeran 
2.2.4 Pemilihan Refrigeran  
Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan gas 
alam dan minyak bumi, salah satunya dalam hal refrigeran 
hidrokarbon maupun produk-produk ramah lingkungan 
berbasis hidrokarbon lainnya seperti : Aerosol propellant, 
foaming agent, solvent, dan lain-lain. Produk refrigeran 
hidrokarbon MUSI COOL merupakan refrigeran hidrokarbon 
yang sudah diproduksi di dalam negeri diantaranya MC-12 
dan MC-134 sebagai pengganti refrigeran R-12 dan R-134a. 
MC-22 sebagai pengganti refrigeran R-22. MC-600 dapat 
mengganti refrigeran 600a.  
Sesuai dengan rujukan diatas, pada studi eksperimen 
ini high stage pada sistem cascade menggunakan 
menggunakan refrigeran MC-22 sebagai pengganti refrigeran 
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R-22. Berikut ini adalah data spesifikasi perbandingan 
refrigeran hidrokarbon produk dari pertamina merek dagang 
musicool 22 (MC-22) dengan Freon R-22 dalam tabel 2.1. 
 
 
Tabel 2.2 Perbandingan Sifat Fisika & Thermodinamika 
Musicool MC-22 & Freon R-22 
NO PARAMETER MC-22 R-22 
1.  Panas jenis cairan jenuh pd 37,8o C, Kj/Kg 2,909 1,325 
2.  Panas jenis uap jenuh pd 37,8o C, Kj/Kg 2,238 0,973 
3.  Konduktivitas termal cairan jenuh pd 37,8o C, w/m 0,086 0,077 
4.  Konduktivitas termal uap jenuh pd 37,8o C, w/m 0,021 0,012 
5.  Kerapatan cairan jenuh pd 37,8o C, (kg/m3) 28,53 62,46 
6.  Kerapatan uap jenuh pd 37,8o C, (kg/m3) 2,412 4,705 
7.  Kekentalan cairan jenuh pd 37,8o C, (uPa-s) 84,58 143,1 
8.  Kekentalan uap jenuh pd 37,8o C, (uPa-s) 9,263 13,39 
Dari tabel 2.2 di atas menunjukan panas jenis dan 
konduktivitas termal baik pada kondisi cair jenuh maupun uap 
jenuh, MC-22 lebih besar dari R-22. Hal tersebut dapat 
mengakibatkan efek refrigerasi M-22 lebih baik dari R-22. 
Lalu sebagaimana dijelaskan pada sifat fisik di atas sehingga 
dengan kerapatan dan kekentalan baik pada kondisi cair jenuh 
maupun uap jenuh, MC-22 lebih rendah dari R-22, dapat 
mengakibatkan pemakaian energi lebih kecil karena kerja 
kompresor lebih ringan. 
Sedangkan untuk low stage masih menggunakan 
refrigeran R-404a yang memiliki titik penguapan yang lebih 
rendah dibandingkan refrigeran pada sisi high stage. Adapun 
spesifikasi dari properti R-404a dapat dijelaskan pada tabel 
2.3 . 
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Tabel 2.2 Spesifikasi Properti Dari R-404a 
 (Sumber International Institute Of Refrigeration, Thermophysical 
Properties Of Refrigerants: R404a) 
NO PARAMETER R-404a 
1.  Normal boiling point (pada 0.1 MPa)  
–46,6°C 
2.  Temperatur kritis  72,1°C 
3.  Tekanan kritis  3,74 MPa 
Pada saat temperatur 0o C (jenuh) 
 
 Satuan 
(SI) 
Kondisi cair Kondisi 
uap 
4.  Tekanan  Mpa 0,61 0,60 
5.  Volum spesifik dm3/kg 0,87 32,73 
6.  
Specific heat capacity 
• pada tekanan konstan 
• pada volum konstan 
 
kJ/(kg K) 
kJ/(kg K) 
 
1,38 
0,87 
 
1,02 
0,82 
7.   Konduktivitas Termal  W/(m K) 0,078 0,013 
8.   Viskositas  10-6 Pa s 177,26 11,06 
9.   Temperatur penguapan o C 0,46 
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2.4 Persamaan Thermodinamika Refrigerasi dan NTU 
 Berikut adalah persamaan-persamaan yang digunakan 
dalam penelitian tugas akhir ini. Semua persamaan yang 
ditampilkan di bawah ini kembali merujuk pada skema refrigerasi 
cascade gambar 2.22 di bawah. 
HIGH STAGE
LOW STAGE
Kondenser
KOMPRESOR
KOMPRESOR
Evaporator
PIPA
KAPILER
TXV
T6, P6, h6T7, P7, h7
T8, P8, h8 T5, P5, h5
T2, P2, h2T3, P3, h3
T4, P4, h4 T1, P1, h1
HEAT EXCHANGER
 
Gambar 2.22 Skema sistem refrigerasi cascade 
 Adapun secara thermodinamika sistem refrigerasi cascade 
dijelaskan dengan diagram pada gambar 2.23 di bawah. 
Entalphy
P
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u
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67
8
 
Gambar 2.23 Proses sistem refrigerasi pada high dan low stage 
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2.4.1 Persamaan Daya Nyata Kompresor 
Unjuk kerja nyata kompresor dapat diketahui dari 
daya yang diberikan terhadap kompresor. Daya tersebut dapan 
menghasilkan kenaikan tekanan pada keluaran kompresor, 
sehingga terjadi kenaikan dari entalpi seperti gambar 2.22 
pada proses 1-2 dan 5-6. Adapun kera dari kompresor dapat 
ditulis dengan persamaan: 
 ̇         (        )        (     )         (     )      (2.1) 
Dimana :  
  ̇  = daya kompresor (watt) 
 ṁ  = laju aliran massa refrigeran (kg/s) 
 h1,5 = entalpi refrigeran masuk kompresor (kj/kg) 
 h2,6 = entalpi refrigeran keluar kompresor (kj/kg) 
Pada sistem refrigerasi cascade, besarnya kerja 
kompresor total didapat dengan menjumlahkan kerja 
kompresor pada sistem HS dan LS. 
Wtotal = WHS + WLS               (2.2) 
 
2.4.2 Persamaan Pengeluaran Kalor pada Kondensor 
High Stage 
kondensor merupakan alat pembuang kalor dari 
refrigeran ke lingkungan, sehingga berkibat perbedaan entalpi 
pada sisi inlet  dan outlet, seperti pada gambar 2.22 proses 6-
7, maka dapat diketahui besarnya panas yang berhasil 
dikeluarkan oleh refrigeran. Berikut kalor yang dibuat oleh 
kondensor dinyatakan dengan dengan rumus: 
 
 ̇            (        )           (     )     (2.3) 
Dimana :  
         = laju aliran massa refrigeran high stage (kg/s) 
 h7 = entalpi refrigeran keluar kondensor  (kj/kg) 
 h6 = entalpi refrigeran masuk kondensor  (kj/kg) 
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2.4.3 Persamaan Kapasitas Pendinginan Cascade 
Kapasitas pendinginan pada evaporator tergantung 
jumlah panas yang diserap refrigeran saat melalui evaporator. 
Semakin besar panas yang diserap termperatur keluaran 
semakin besar seperti pada proses 4-1 gambar 2.22. Untuk 
menghitung besarnya kapasitas pendinginan dapat digunakan 
persamaan sebagai berikut : 
 ̇            (        )           (     )              (   ) 
Dimana : 
 ̇        = Kapasitas pendinginan (kW) 
        = Laju aliran massa refrigeran low stage (kg/s) 
   = Entalpi refrigeran masuk evaporator (kJ/kg) 
   = Entalpi refrigeran keluar evaporator (kJ/kg) 
 
2.4.4 Kesetimbangan Laju Aliran Massa Refrigeran 
pada High Stage 
Laju aliran massa refrigeran dapat dihitung dengan 
persamaan kesetimbangan energi yang terjadi pada kondensor 
high stage.  
Fan
kondensor
T6 ṁref
T7
ṁref
Toc
Tic
Qlosses
Aduct,Ts
vudara
ρ,Cpudara
TOCinTOCout
 
Gambar 2.24 Model sistem pada ducting dan kondensor HS 
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Dengan data yang didapat dari eksperimen, maka besarnya 
laju aliran massa udara melewati kondensor dapat dihitung 
dengan persamaan berikut: 
                                          (2.5) 
Dimana, 
       = Laju aliran massa udara yang melewati kondensor 
high  stage(kg/s) 
         = Massa jenis udara (kg/m3) 
       = kecepatan udara melewati kondensor high stage 
(m/s) 
       = Luas penampang kondensor high stage (m2) 
Setelah mendapatkan laju aliran massa udara yang 
melewati kondensor high stage, selanjutnya dihitung besarnya 
losses pengeluaran kalor yang terjadi pada permukaan pipa 
ducting dengan persamaan sebagai berikut : 
 ̇                                    (2.6) 
Diamana berdasarkan Gambar 2.24 di atas, 
        
(         )  (          )
   ,(         ) (          )-
         (   ) 
Untuk mendapatkan nilai h (koefisien konveksi) dapat 
digunakan persamaan: 
     
 
   
                              (2.8) 
ReD< 2300 untuk aliran laminar 
2300< ReD<4000 untuk aliran transisi 
ReD> 4000 untuk aliran turbulen 
- Aliran laminar (ReD< 2300) 
    
  
 
                       (2.9) 
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- Aliran turbulen (ReD > 4000) 
NuD = 0,023ReD4/5Prn                       (2.10) 
Dimana n = 0,4 untuk heating (      ) dan 0,3 untuk 
cooling (      ). 
Maka selanjutnya bisa didapatkan nilai h (koefisien 
konveksi) dengan persamaan berikut : 
  
     
 
                              (2.11) 
Dimana, 
ReD = Bilangan Reynolds 
NuD = Bilangan Nusselt  
   = Konduktifitas  fluida (W/m.K) 
D = Diameter pipa (m) 
h = Koefisien konveksi (W/m2.K) 
      = Luas selimut ducting keluaran kondensor high stage 
(m2) 
Laju pengeluaran kalor pada kondensor high stage 
dengan asumsi panas yang dikeluarkan oleh      dan yang 
diterima oleh       pada kondensor high stage adalah sama. 
Dengan merujuk pada gambar 2.25, maka persamaan akan 
menjadi sebagai berikut : 
 ̇      ̇          ̇     *               (       )+    ̇             (2.12) 
Persamaan 2.11 merupakan persamaan untuk panas 
yang diterima kondensor dari refrigeran. 
 ̇           (     )         (2.13) 
 
Persamaan (2.12) disubstitusikan ke persamaan (2.13) 
menjadi : 
*               (       )+   ̇          (     )          (2.14) 
 
     
                  (       )  ̇     
(     )
   (2.15) 
36 
 
 
 
dimana : 
 ̇     = Kapasitas kondensor (kW) 
       = Laju aliran massa udara melewati kondensor  high 
stage(kg/s) 
      = Laju aliran massa refrigeran melewati kondensor 
high stage (kg/s) 
        = Kalor spesifik dari udara (kJ/kg.K) 
    = Temperatur udara keluar kondensor (0C ) 
    = Temperatur udara masuk kondensor (0C ) 
   = Entalpi refrigeran masuk kondensor (kJ/kg) 
   = Entalpi refrigeran keluar kondensor (kJ/kg) 
   = Temperatur permukaan ducting (0C ) 
 
2.4.5 Persamaan Laju Aliran Massa Refrigeran pada 
Low Stage 
Dengan mempertimbangkan perpindahan panas pada 
heat exchanger seperti pada gambar 2.25, maka perhitungan 
nilai laju aliran massa refrigeran low stage didasarkan pada 
kesetimbangan energi pada heat exchanger. Dengan 
mengasumsikan tidak ada heat loss. 
HEAT EXCHANGER
h2h3
h5h8
Ȯevap =Ȯcond
 
Gambar 2.25 Perpindahan panas pada heat exchanger  
 ̇         ̇              (2.16) 
      ̇ (     )         ̇ (     )        (2.17) 
       ̇  
       ̇  (     ) 
(     )
  (2.18) 
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2.4.6 Persamaan Rasio Pengeluaran Kalor (Heat 
Rejection Ratio) (HRR) 
Laju perpindahan panas pada kondensor dalam 
kaitannya dengan kapasitas pendinginan dinyatakan sebagai 
“Rasio Pengeluaran Kalor“ atau Heat Rejection Rasio (HRR). 
    
 ̇    
 ̇    
 
        (     )
        (     )
   (2.21) 
 
Dimana : 
 ̇     = Laju pengeluaran kalor pada kondensor (kW) 
 ̇        = Kapasitas pendinginan (kW) 
   = Entalpi refrigeran masuk kondensor (kJ/kg) 
   = Entalpi refrigeran keluar kondensor (kJ/kg) 
  .  = Entalpi refrigeran masuk evaporator (kJ/kg) 
   = Entalpi refrigeran keluar evaporator (kJ/kg) 
 
2.4.7 Coefficient of Performance (COP)  
Coefficient of performance dari sebuah sistem 
refrigerasi merupakan efisiensi sistem atau rasio ketetapan 
dari perbandingan kalor yang diserap sebagai energi yang 
termafaatkan dengan energi yang digunakan sebagai kerja, 
atau berdasarkan teori sederhananya ditulis : 
    
                    
                                   
 
Secara aktualnya pada sistem pendingin yaitu 
perbandingan antara efek refrigerasi dengan kerja dari 
kompresor atau: 
               
                 
               
 
 ̇ 
 ̇ 
       (2.22)
 
 
2.4.8 Effectiveness 
Untuk mendefinisikan unjuk kerja dari penukar kalor 
terlebih duhulu harus diketahui laju perpindahan panas 
maksimum yang dimungkinkan oleh penukar kalor tersebut. 
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     Jika Cc< Ch, maka qmaks  = Cc ( Th,i  - Tc,i )  
 (2.23) 
 Jika Cc> Ch, maka qmaks  = Ch( Th,i - Tc,i )  
(2.24) 
{
   ̇ (         )                                     (    )
  
    (        )                                     (    )
   
{
   ̇ (        )                                      (    )
  
    (         )                                      (    )
   
        (         )                                (    ) 
Sedangkan effectiveness ( ) adalah perbandingan antara laju 
perpindahan panas heat exchanger dengan laju perpindahan 
panas maksimum yang dimungkinkan. 
  
       
     
 = 
   (           )
    (            )
    (2.30) 
Effectiveness merupakan bilangan tanpa dimensi dan berada 
dalam batas 0 < ε < 1. Untuk semua heat exchanger 
effectiveness dapat dinyatakan. 
   (    
    
    
) (2.31) 
dimana Cmin diperoleh untuk nilai yang terkecil dari: 
    ̇      (2.32)  Atau      ̇      (2.33) 
 
2.5 Hubungan Variasi Kecepatan Fan dengan Kalor yang 
Dilepas di Kondensor 
Kondensor adalah suatu alat untuk membuang kalor dari 
refrigeran. Seperti pada penjelasan sebelumnya kondensor yang 
digunakan berjenis air cooled condenser dengan pendinginan oleh 
udara yang dihembuskan oleh sebuah fan. Pada studi 
eksperimental ini dilakukan variasi kecepatan fan pada kondensor. 
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Sehingga kecepatan udara kondensor diatur pada variasi 
kecepatan tertentu.  
Berdasarkan persamaan 2.12 di atas, kalor kondensor 
merupakan fungsi dari laju aliran massa dari udara dikalikan kalor 
spesifiknya dan dikalikan perubahan temperatur udara yang 
masuk lalu keluar melewati kondensor, ditambah dengan heatloss 
dari kondensornya. Laju aliran massa udara merupakan massa 
jenis udara dikalikan kecepatan udara dan luas penampangnya. 
Disaat temperatur pada kondisi steady state perubahan temperatur 
dan kalor spesifik dianggap konstan, lalu massa jenis udara dan 
luas penampang dari saluran udara juga konstan. Sehingga saat 
kecepatan udara diatur dengan kecepatan udara yang tinggi maka 
kalor yang dilepas di kondensor akan tinggi, sebaliknya saat 
kecepatan udara diatur pada kecepatan rendah, maka kalor yang 
dilepas di kondenser  
Jumlah kalor yang dilepas kondensor akan berpengaruh 
terhadap keseluruhan sistem refrigerasi cascade. Saat kalor yang 
dilepas di kondensor rendah, berpengaruh pada efek refrigerasinya 
akan semakin kecil. Seperti pada gambar 2.26, kalor yang dilepas 
rendah pada kondenser akan menghasilkan perubahan temperatur 
yang rendah, sehingga bila diasumsikan pada alat ekspansi tidak 
ada perubahan entalpi maka saat refigeran masuk ke dalam 
evaporator sehingga efek refrigerasi yang terjadi akan semakin 
rendah. Begitu juga sebaliknya, saat jumlah kalor tinggi pada 
akhirnya akan menghasilkan efek refrigerasi yang tinggi juga. 
 
Gambar 2.26 Kondisi pembuangan kalor rendah dan tinggi pada 
kondensor  
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(Halaman ini sengaja di kosongkan) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1  Langkah Penelitian 
Langkah-langkah analisis pada penelitian ini dilakukan 
berdasarkan tujuan penelitian. Berikut langkah-langkah analisis 
yang dilakukan pada penelitian ini: 
1. Perumusan masalah 
2. Studi literatur 
3. Perencanaan dan perancangan peralatan 
4. Pengambilan data 
5. Pengolahan data 
6. Analisa hasil perhitungan dari hasil pengamatan 
Untuk lebih jelasnya, berikut langkah-langkah analisis di 
atas diuraikan lebih rinci seperti gambar 3.1. 
Mulai
Perumusan Masalah
Studi Literatur
Perencanaan dan Persiapan Peralatan
Pengolahan Data
Pengambilan Data
Analisa Data
Kesimpulan 
Selesai
 
Gambar 3.1 Diagram alir langkah penelitian 
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3.1.1 Perumusan Masalah 
Langkah pertama dari langkah analisis adalah 
perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan 
penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan 
maslahan. Hal tersebut diperlukan untuk membentuk 
kerangka dalam menyusun rencana penyelesaian, termasuk 
merancang metode atau teknik pendekatan yang tepat 
untuk digunakan sebagai langkah–langkah dalam 
penelitian yang selanjutnya ditentukan tujuan dari 
penelitian ini. 
 
3.1.2 Studi Literatur 
Setelah merumuskan masalah  studi literatur 
dalam sebuah penelitian dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran yang menyeluruh  tentang  apa yang sudah 
dikerjakan orang lain dan bagaimana orang 
mengerjakannya, kemudian seberapa berbeda penelitian 
yang akan kita lakukan. 
 
3.1.3 Perencanaan dan Perancangan Peralatan 
Untuk memulai percobaan, terlebih dahulu 
dilakukan persiapan peralatan yaitu merencanakan lalu 
merancang peralatan-peralatan yang akan digunakan 
dalam pengujian. Hal tersebut dilakukan untuk 
memastikan bahwa alat tersebut sudah sesuai dan benar-
benar siap untuk pengambilan data. 
Gambar 3.3 merupakan penampakan sistem 
cascade yang digunakan dalam pengujian ini, yang 
terdapat di Laboratorium Pendingin dan Pengkondisian 
Udara dengan menggunakan refrigeran MC-22 pada 
sistem HS dan R404a pada sistem LS. Untuk melakukan 
pengujian ini maka dilakukan beberapa modifikasi. 
Modifikasi yang dilakukan meliputi komponen kompresor, 
fan kondensor, alat ukur 
(pressure gage dan thermocontrol),  filter dryer, 
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akumulator dan oil separator. Adapun skema sistem 
cascade dengan komponen yang lengkap digambarkan 
seperti pada gambar 3.2. 
EVAPORATOR
THERMOSTAT 
EXPANSION 
VALVE
HEAT EXCHANGER
CAPILLARY 
TUBE
HIGH STAGELOW STAGE
RECIPROCATING
COMPRESSOR
ROTARY
COMPRESSOR
AIR COOLED
CONDENSER
Liquid 
Receiver
Filter
dyer
Gate
valve
Gate
valve
Liquid 
Receiver
Gate
valve
Gate
valve
P1 T1 P2 T2
P3 T3
P4 T4
P5 T5 P6 T6
P7 T7P8 T8
R404a MC-22
Gambar 3.2 Skema peralatan sistem pendingin cascade 
 
Gambar 3.3 Peralatan sistem pendingin cascade 
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A. Spesifikasi Komponen Sistem Refrigerasi Cascade  
1. Kompresor 
 High-stage 
Merek/Tipe : Toshiba/Rotari Hermetik 
Horse Power : 1 
Voltage/Hz : 230/50 
Refrigeran : MC22 
Lubricant : Alkylbeneze 
 Low-Stage 
Merek/Tipe : Tecumseh/Reciprocating 
Hermetik 
Horse Power : 1 
Voltage/Hz : 230/50 
Refrigeran : R404A   
Lubricant : Alkylbeneze 
Adapun bentuk nyatanya seperti pada gambar 3.4 
di bawah ini. 
   
       (a) (b) 
Gambar 3.4 Kompresor pada sistem refrigerasi cascade, (a) low 
stage, (b) high stage 
2. Kondensor High-Stage 
Tipe          : Tubes & fins air  cooled  
Material       : Pipa tembaga 
Fan       : 1300 rpm-0.5A 
Dimensi       : Panjang 
3 cm, lebar 9 cm  dan tinggi 31 cm 
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Adapun bentuk nyatanya seperti pada gambar 3.5 
di bawah ini. 
 
Gambar 3.5 Kondensor high stage 
 
3. Alat Ekspansi 
 Pipa Kapiler di bagian high stage seperti 
gambar 3.6 di bawah 
 
Gambar 3.6 Pipa kapiler di bagian high stage 
 
 TXV di bagian low stage seperti gambar 3.7 
 
Gambar 3.7 Katup ekspansi thermostatis (TXV) di bagian low 
stage 
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4. Filter Dryer 
 
Gambar 3.8 Filter  dryer 
Filter  dryer  pada gambar 3.8 merupakan 
suatu alat yang berfungsi untuk menyaring partikel-
partikel kecil seperti serpihan logam, plastik dan debu 
yang dapat membahayakan bagi kerja kompresor. 
Selain itu alat ini juga bermanfaat untuk menangkap 
uap air yang dapat menghambat proses perpindahan 
kalor serta membahayakan kompresor. Filter dryer 
ditempatkan setelah kondensor dan sebelum alat 
ekspansi.  
 
5. Akumulator 
Akumulator merupakan vessel yang menjadi 
tempat penampungan refrigeran setelah melewati 
evaporator sebelum memasuki suction line 
kompresor. Fungsinya adalah  untuk  memastikan  
tidak ada cairan  yang  masuk  ke kompresor yang 
dapat menyebabkan kerusakan karena cairan 
merupakan fluida incompressible. Akumulator 
ditempatkan  sebelum suction  line kompresor dan 
setelah alat ekspansi. Kapasitas akumulator   
diharuskan   minimal 50%  dari kapasitas refrigeran 
dalam sistem. Pada saat sekarang ini akumulator 
sudah berada satu paket di dalam kompresor. Adapun 
bentuk nyatanya seperti pada gambar 3.9 di bawah 
ini. 
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Gambar 3.9 Accumulator 
 
6.  Box Pendingin  
 
Gambar 3.10 Box pendingin  
Box pendingin yang digunakan berukuran 
46cm x 42cm x 59cm. Dengan kondisi kosong tanpa 
pembebanan di dalamnya. Adapun bentuk nyatanya 
seperti pada gambar 3.10 di atas. 
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7. Heat Exchanger 
  
 (a) (b) 
Gambar 3.11 Alat penukar kalor PHE, (a) setelah diinstalasi, (b) 
sebelum dinstalasi 
Alat penukar kalor yang digunakan pada 
eksperimental ini menggunakan tipe PHE yang 
diproduksi oleh SWEP dan dibuat di Malaysia. 
Tipe : Braze Plate heat exchanger  
Plate material     : AISI 316 
Jumlah plate  : 12 
Tinggi : 317 mm 
Lebar : 76 mm 
 
8. Fan Kondensor 
 
Gambar 3.12  Fan dan ducting pengeluaran kalor kondensor high 
stage 
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Merk / Tipe      : Fujitsu general united / 
Vertical   mount 
Dimensi            : Diameter 30 cm 
Arus / Tegangan  : AC / 220volt 
 
9. Liquid Receiver 
Liquid receiver berfungsi untuk menampung 
refrigeran cair yang berasal dari kondensor. Dengan 
ditampungnya refrigeran yang berasal dari kondensor 
tersebut diharapkan refrigeran yang keluar dari liquid 
receiver ini dalam keadaan cair (liquid) semua 
sebelum masuk ke katup ekspansi. 
 High Stage 
Merk / Tipe : Hub / Vertical mount 
Dimensi : Diameter 8 cm, tinggi 19 cm 
Refrigeran : R-12, R-22, R-500, R-502 
 Low Stage 
            Merk / Tipe : San xin / Vertical mount 
Tipe  : Vertical mount 
Dimensi : Diameter 14 cm, tinggi 22 cm 
Refrigeran : R-12, R-22, R-500, R-502 
  
(a)        (b) 
Gambar 3.13 Liquid receiver yang digunakan pada (a) high stage 
dan (b) low stage 
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B. Alat Ukur yang Digunakan 
1. Thermocontrol 
Sebagai alat untuk menampilkan ukuran 
temperatur yang sedang diukur secara digital. 
2. Pressure Gauge 
High pressure : 0-35 bar atau 0-500 psi 
Low pressure : 0-17.5 bar atau 0-250 psi 
3. Amperemeter dan Cosphimeter 
Digunakan untuk mengukur arus listrik dan 
cosphi yang dibutuhkan kompresor HS dan LS. 
4. Voltmeter 
Digunakan untuk mengukur tegangan listrik 
yang dibutuhkan kompresor high stage dan low stage. 
5. Anemometer 
Digunakan untuk mengukur laju kecepatan 
udara pada fan kondensor. 
6. Thermocouple  
Digunakan untuk mengukur temperatur pada 
permukaan pipa. 
 
3.1.4 Pengambilan Data 
Pengambilan data dilakukan untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan. 
Data yang didapatkan berupa temperatur dan tekanan dari 
setiap stage  untuk setiap refrigeran yang diambil langsung 
dari peralatan uji pada setiap variasi  laju pengeluaran kalor 
pada kondensor HS. Juga diambil data kecepatan udara pada 
kondensor HS serta tegangan dan arus listrik pada kompresor. 
Pengujian dilakukan secara bergantian dari satu variasi laju 
pengeluaran kalor pada kondensor HS  ke variasi laju 
pengeluaran kalor pada kondensor HS  lainnya. 
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Lalu metode pengukuran tekanan dan kecepatan 
udara pada ducting ditunjukan pada gambar dibawah: 
Arah aliran 
udara
Fan
kondensor
T6
ṁref
T7
ṁref
Toc out Tic
Ducting
30 cm
50 cm
Titik pengukuran thermocouple
ø45cm
0,3 mm
Toc in
 
Gambar 3.14 Metode pengukuran temperatur dan kecepatan 
udara pada ducting kondensor high stage 
Pada gambar 3.12 dapat dilihat posisi pengukuran 
temperatur dan kecepatan udara dalam ducting. Udara 
mengalir yang dihisap fan dari Tic, kemudian melalui 
kondensor dan dikeluarkan kembali hingga posisi Toc in dan 
out. Kecepatan udara diukur dengan menggunakan 
anemometer. Sedangkan untuk pengukuran temperatur 
menggunakan thermocouple. Jarak titik pengukuran dapat 
dilihat pada gambar 3.12. 
 
3.1.5 Pengolahan Data 
Setelah didapat data dari hasil percobaan, maka data 
tersebut dapat diolah  dengan cara menghitung kebutuhan 
daya kompresor, menghitung laju aliran massa refrigeran 
(ṁref). Menghitung kapasitas pendinginan, kapasitas 
pendinginan adalah jumlah panas yang diserap refrigeran 
saat melalui evaporator pada low-stage, menghitung kerja 
nyata kompresor, menghitung koefisien prestasi (COP), 
menghitung rasio pengeluaran kalor (Heat Rejection Ratio) 
(HRR), dan menghitung effectiveness pada alat penukar 
kalor. 
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3.1.6 Menganalisa dan Mengamati Hasil Perhitungan 
Dari hasil perhitungan diatas dapat diamati dan 
dianalisa karakteristik sistem refrigerasi cascade, dan 
karakteristik dari alat penukar kalor yang digunakan pada 
sistem refrigerasi cascade.  
 
3.1.7 Pengambilan Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan 
berdasarkan hasil karakteristik sistem refrigerasi cascade 
dengan menggunakan alat penukar kalor tipe konsentris. 
Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
pengembangan sistem refrigerasi cascade selanjutnya. 
 
3.2 Prosedur Pengujian 
Prosedur dalam pengujian ini adalah sebagai 
berikutterdiri dari dua langkah, yaitu langkah persiapan dan 
langkah pengujian. 
3.2.1 Langkah Persiapan 
 Pastikan semua kondisi kelistrikan dalam keadaan 
siap. 
 Koreksi setiap alat ukur dan sesuaikan dengan 
acuan. 
 Melakukan pemvakuman menggunakan pompa 
vakum selama 20 menit untuk mengeluarkan uap air 
dari sistem. 
 Mengisi refrigeran musicool 22 di high-stage dan R-
404A di low-stage sesuai dengan perbandingan 
kompresi kompresor. 
 Persiapkan pengaturan laju pengeluaran kalor pada  
kondensor untuk variasi. 
 
3.2.1  Langkah Pengujian 
 Hidupkan kompresor HS dan LS sampai kondisi 
steady state. 
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 Atur variasi laju pengeluaran kalor pada kondensor 
dengan kecepatan aliran udara sebagai berikut : 
1. Kecepatan 1 = 0,7 m⁄s  
2. Kecepatan 2 = 1,7 m⁄s 
3. Kecepatan 3 = 2 m/s 
4. Kecepatan 4 = 2,4 m/s 
5. Kecepatan 5 = 2,8 m/s 
 Pengamatan dilakukan sampai sistem dalam keadaan 
stabil. Stabilitas sistem tercapai apabila laju aliran 
refrigeran dan bacaan setiap alat ukur telah stabil. 
 Amati dan catat semua bacaan alat ukur. 
 
3.3 Diagram Alir Pengambilan Data 
 
START
>Refrigeran R-404a pada low stage
>Refrigeran MC-22 pada high stage
>Laju pengeluaran kalor pada kondensor High 
Stage (V1, V2, V3, V4, V5)
Persiapan dan pengecekan 
kebocoran
Menyalakan low stage kompresor 
Menyalakan high stage kompresor dan fan pada V1
A
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Menunggu sampai peralatan steady 
state
Mengambil dan mencatat data 
p,T,V,I,cosPhi (masing-masing 0 
menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 
dan 20 menit)
V=V5
V=V+1
tidak
ya
>Temperatur refrigeran
(Tin evap,Tincond,Tin comp,Tout evap,Tout 
cond,Tout comp)
>Tekanan refrigeran
( pin evap,pin cond,pin comp,pout evap,pout 
cond,pout comp)
>Volt, Ampere, cosPhi pada tiap kompresor
END
A
 
Gambar 3.15 Diagram alir pengambilan dat
55 
 
 
55 
 
BAB IV 
PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA 
 
4.1 Variasi Penelitian 
 Pengambilan data dilakukan dengan cara memberikan 
variasi nilai kecepatan udara dari fan pada kondensor high stage 
dengan nilai 0,7 m/s, 1,7 m/s, 2 m/s, 2,4 m/s, dan 2,8 m/s. Data 
hasil percobaan dan hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 
4.2 Perhitungan Data 
4.2.1 Contoh Data Perhitungan  
Untuk contoh perhitungan data, digunakan satu contoh 
data, yaitu pada kecepatan udara paling besar dengan nilai 2,8 
m/s. Data-data yang diperoleh dengan  luas ducting kondensor 
(3,14 x 0,45 m x 0,5 m) = 0,706 m2 adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 4.1 Data percobaan pada kecepatan udara 2,8 m/s 
LOW STAGE HIGH STAGE 
TEMPERATUR (Oc) 
Tin comp Tin cond Tout cond Tin evap Tin comp Tin cond Tout cond Tin evap 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
-25.5 70.2 -1.3 -37.8 13.5 80.6 32.2 -2.9 
TEKANAN (psi) 
Pin comp Pin cond Pout cond Pin evap Pin comp Pin cond Pout cond Pin evap 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 90 90 3 47 194 176 47 
 
  Temperatur masuk evaporator HS -2.9 oC dan temperatur 
keluar evaporator HS 13.5 oC perhitungan untuk entalpinya 
berdasarkan tabel tekanan. Begitu juga dengan temperatur keluar 
kondensor LS -1.3 oC perhitungan entalpinya juga berdasarkan 
tabel tekanan. Sedangkan untuk perhitungan pada temperatur 
masuk kondensor LS 70,2 oC, entalpinya berdasarkan temperatur 
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dan tekanan. Asumsi di atas juga digunakan untuk masing-masing 
variasi laju pengeluaran kalor kondensor high stage. 
 Pada tabel 4.1 dapat dilihat data temperatur dan tekanan 
di setiap masing-masing titik. Pada HS maupun LS nilai yang 
dihasilkan merupakan hasil dari sistem kompresi uap, mula-mula 
pada data hasil pengukuran T5 dan P5 (temperatur dan tekanan 
refrigeran HS pada saat keluar evaporator) akan dikompresikan, 
sehingga T6 dan P6 (tekanan dan temperatur refrigeran HS pada 
saat keluar kompresor) mengalami kenaikan. Lalu refrigeran akan 
berkondensasi di kondenser sehingga T7 dan P7 akan turun 
(tekanan dan temperatur refrigeran HS pada saat keluar 
kondensor). Lalu setelah proses ekspansi, P8 akan turun, turunnya 
tekanan pada P8 juga akan mengakibatkan temperatur pada T8 
juga akan turun (tekanan dan temperatur refrigeran HS pada saat 
masuk evaporator). Proses yang sama pun terjadi pada LS, mula-
mula T1 dan P1 akan dikompresi untuk menghasilkan T2 dan P2, 
lalu setelah mengalami proses kondensasi T3 dan P4, akan 
diekspansi menjadi T4 dan P4 (tekanan dan temperatur refrigeran 
LS pada saat masuk evaporator). 
Konversi satuan tekanan dilakukan untuk memudahkan 
dalam pencarian propertis refrigeran, Konversi dilakukan dengan 
mengubah satuan tekanan dari psi menjadi bar dengan cara 
mengalikan nilai tekanan satuan psi dengan angka 0,06894757. 
Hal ini dilakukan untuk memudahkan plot data-data yang 
diperoleh kedalam grafik P-h diagram. Hasil dari konversi data 
tekanan diperoleh sebagai berikut : 
Tekanan keluar evaporator (P5)  =  47 psi x 0,06894757 = 4,24 
bar (ditambah 1 bar agar didapat tekanan absolut). 
4.2.2 Perhitungan Pada Udara 
- Mencari Propertis Udara 
Sesuai dengan data hasil percobaan, terdapat tiga titik 
pada outlet ducting kondensor dan satu titik pada inlet ducting 
kondensor yang diketahui temperaturnya. Sehingga didapatkan 
temperatur rata-rata : 
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Kemudian bisa didapatkan Tmean dari inlet dan outlet 
kondensor, temperatur tersebut akan digunakan untuk mencari 
propertis udara. 
        
                  
 
 
                  
         
 
          
Pencarian propertis udara dilakukan berdasarkan tabel A-
4 pada buku Fundamentals of Heat and mass transfer karangan 
Frank P.Incropera. 
Sesuai dengan data propertis udara pada tabel 4.1, dengan 
suhu 31,05    + 273 = 304,05 K, maka dengan  interpolasi antara 
suhu 300 K dengan 350 K  kemudian didapatkan ρ = 1,148 kg/m3; 
Cp = 1,0072 kJ/kg.K; µ = 0,00001865116 N.s/ m2; Pr = 0,706; Kf 
= 0,027. 
-Menghitung Laju Aliran Massa Udara 
Pemberian ducting bertujuan untuk memudahkan 
perhitungan laju alir massa udara. Luas permukaan inlet (0.35 m x 
0.45 m) = 0,1575 m2 dan luas selimut outlet ducting kondensor 
adalah (3,14 x 0,45 m x 0,5 m) = 0,706 m2, sedangkan kecepatan 
udara pada ducting kondensor adalah 2,8 m/s. dengan nilai rapat 
massa udara yang diketahui, maka nilai laju alir massa udara 
dapat dihitung dengan persamaan: 
 ̇             
Dengan memasukkan nilai rapat massa, kecepatan, dan 
luas permukaan ducting kondensor maka diperoleh nilai laju alir 
massa udara sebagai berikut : 
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⁄         ⁄          
      
  
 ⁄
 
-Menghitung Losses Panas Pada Permukaan Pipa Ducting 
 ̇                   
      
m
   
 
 
    
             
                                  
        
ReD  > 4000 (aliran turbulen) 
 
NuD = 0,0265 ReD4/5 Pr 0,3   (         
NuD = 0,0265 x 77.6584/5 x 0,706 0,3 = 195.038 
 
  
     
 
 = 
                     
     
 = 11,529 W/     
                
 ̇          
 
  
                       (
                 
  *
       
         
+
)  
 ̇              
 
-Menghitung Panas yang Diserap Udara Dari Refrigeran 
Udara yang melewati kondensor akan menyerap panas 
yang dibawa oleh refrigeran. Dengan mengetahui losses panas 
yang terjadi pada permukaan pipa ducting, laju aliran massa 
udara, kalor spesifik, serta selisih suhu inlet dan outlet maka dapat 
diketahui besarnya panas yang diserap oleh udara. 
 ̇        ̇             +  ̇     
 
 ̇           
  
 
       
  
   
              } + 0,035 kJ/s 
 ̇               
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4.2.3 Perhitungan Pada  Refrigeran 
-Mencari propertis refrigeran 
Propertis refrigeran yang digunakan berdasarkan pada 
sebuah program software coolpack. Untuk R-404A menggunakan 
R404A sedangkan untuk MC-22 menggunakan R-290 hal ini 
karena belum adanya software untuk musicool sedangkan 
kandungan kimia dari musicool terdiri dari propana dan iso 
butana sehingga hampir mirip dengan R-290 yaitu mengandung 
propana. 
Adapun tabel propertis untuk setiap jenis refrigeran yang 
digunakan terdapat dalam lampiran, dari pencarian tersebut dapat 
diperoleh nilai sebagai berikut : 
HIGH STAGE
LOW 
STAGE
Kondenser
KOMPRESOR
KOMPRESOR
Evaporator
PIPA
KAPILER
TXV
T6, P6, h6T7, P7, h7
T8, P8, h8 T5, P5, h5
T2, P2, h2T3, P3, h3
T4, P4, h4 T1, P1, h1
HEAT EXCHANGER
 
Gambar 4.1 Gambar sistem refrigerasi cascade 
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Keterangan :  T = Temperatur refrigeran. 
        P = Tekanan refrigeran. 
                        h = Entalpi. 
 Nilai untuk fase saturated vapour dan saturated liquid 
didapatkan berdasarkan tabel tekanan.  
Low Stage R-404A 
 h1 = 355,477  kJ/kg  
 h2 = 432,647 kJ/kg  
 h3 = 198,159 kJ/kg  
 h4 = 198,159 kJ/kg  
High Stage Musicool 22 
 h5 = 599,544 kJ/kg  
 h6 = 700,519 kJ/kg  
 h7 = 283,239 kJ/kg  
 h8 = 283,239 kJ/kg  
 
 
4.2.4 Perhitungan Laju Aliran Massa Refrigeran 
 High Stage 
Perhitungan nilai laju aliran massa refrigeran didasarkan 
pada kesetimbangan energi pada kondensor. Pemberian ducting 
pada kondensor bertujuan untuk memudahkan perhitungan 
tersebut. Prinsip kesetimbangan energi yang digunakan untuk 
menghitung laju aliran massa refrigeran adalah dengan 
menyamakan antara panas yang dikeluarkan oleh refrigeran pada 
kondensor dengan panas yang diterima oleh udara yang melewati 
fin kondensor. 
 ̇             ̇      
            ̇      
Sesuai dengan perhitungan sebelumnya   ̇ udara bernilai 
 ̇           
  
 
 dan nilai dari 6h dan 7h diketahui, maka : 
61 
 
 ̇ (        
  
  
        
  
  
)        
  
 
 
 ̇  
      
  
 
((        
  
  
        
  
  
))
 
 ̇         
  
  ⁄  
 Low Stage 
Perhitungan nilai laju aliran massa refrigeran didasarkan 
pada kesetimbangan energi pada heat exchanger. Dengan 
mengasumsikan tidak ada heat loss. 
 ̇             ̇             
   ̇            ̇           
     ̇ (      
  
  
       
  
  
)         
  
 
(       
  
  
       
  
  
) 
 ̇         
  
  ⁄  
 
4.2.5 Perhitungan ̇  Evaporator LS 
Nilai dari panas yang diserap refrigeran pada evaporator 
LS dapat diketahui dengan mengalikan laju alir massa refrigeran 
LS dengan selisih entalpi pada evaporator. 
 ̇            ̇          
 ̇                 
  
  ⁄ (        
  
  
        
  
  
) 
 ̇                     
 
4.2.6 Perhitungan ̇  Input Kompresor 
 ̇ kompresor adalah daya yang dibutuhkan oleh 
kompresor. Besarnya nilai daya aktual yang dibutuhkan 
kompresor dapat diperoleh dengan mengalikan massa alir 
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refrigeran LS maupun HS tergantung kompresor yang digunakan. 
Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 
 High Stage 
 ̇             ̇          
 
 ̇                   
  
 
               
  
  
 
 ̇                     
 Low Stage 
 ̇             ̇          
 ̇                  
  
  ⁄                 
  
  
 
 ̇                     
 W kompresor total 
 ̇       ̇            +  ̇            
 ̇               +          
 ̇            kW
 
4.2.7 Perhitungan ̇  Kondensor HS 
Panas yang dikeluarkan oleh kondensor dapat dihitung 
dengan cara mengalikan laju alir massa refrigeran dengan selisih 
enthalpy pada kondensor. 
 ̇      ̇          
 ̇           
  
  ⁄ (        
  
  
        
  
  
) 
 ̇             
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4.2.8 Perhitungan COP Sistem Cascade 
Nilai COP actual diperoleh dengan membandingkan 
antara panas yang diserap oleh refrijeran pada evaporator (Q 
evaporator) dengan daya kompresor total . 
    
 ̇          
 ̇              
 
    
      
  
 
       
  
 
 
          
 
4.2.9 Perhitungan Heat Rejection Ratio (HRR) Sistem 
Cascade 
Heat Rejection Ratio adalah perbandingan antara panas 
yang dibuang oleh sistem dengan panas yang diserap oleh sistem. 
Dalam hal ini, panas dibuang oleh kondensor dan diserap oleh 
evaporator. Nilai dari Heat Rejection Ratio diperoleh dengan 
membandingkan nilai Q kondensor dengan nilai Q evaporator. 
    
 ̇           
 ̇            
 
    
      
  
 
     
  
 
 
     1,966 
 
4.2.10  Perhitungan Cc (MC-22) 
Data yang didapatkan, T
 
= 5,3 °C dan P = 3,24 Bar, 
Sehingga Cpc dapat dicari dengan menggunakan software 
coolpack dan didapatkan Cpc = 1,744 kJ/kg.K 
     ̇      
     0,0056 kg/s x 1,744 kJ/kg.K 
    =  0,00983 kW/K 
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4.2.11 Perhitungan Ch (R-404a) 
 Data yang didapatkan, T
 
= 34,45 °C dan P = 6,205 Bar, 
Sehingga Cph dapat dicari dengan menggunakan software 
coolpack dan didapatkan Cpc = 0,9803 kJ/kg 
     ̇      
     0,0076 kg/s x 0,9803 kJ/kg.K 
    =  0,00746 kW/K 
4.2.12 Menentukan Cmin 
 Cmin adalah nilai terkecil diantara Cc dan Ch. Dari hasil 
perhitungan di atas dapat dilihat nilai Cc > Ch atau 0,00983  > 
0,00746. Sehingga yang dijadikan sebagai Cmin untuk 
perhitungan      adalah Ch. 
4.2.13 Perhitungan Effectiveness (ε) 
                    
     = 0,00746 kW/K (70,2 oC – (-2,9) oC) x 1000 [W/kW] 
     = 545,304 watt 
dan 
               
  = 0, 00746 kW/K (70,2 C – (-1,3) oC) x 1000 [W/kW] 
  =  533,369 watt 
Maka didapatkan,  
  
 
     
 x 100 % 
  
             
            
 x 100 % 
             97,81 % 
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4.3 Pembahasan Grafik 
4.3.1 Pengaruh Kecepatan Aliran Udara Fan Kondensor HS 
Terhadap ṁ udara 
 
Gambar 4.2 Grafik pengaruh kecepatan aliran udara fan 
kondensor HS terhadap ṁ udara 
 Pada grafik di atas terlihat bahwa grafik memiliki tren 
yang semakin naik, nilai ṁ udara naik seiring dengan bertambah 
besarnya laju aliran udara pada kondensor high stage. Hal ini 
sesuai dengan teori yang telah dipelajari. 
Bila ditinjau dari sisi perumusan, kita dapat menggunakan 
persamaan-persamaan berikut ini : 
m
     
                      (2.5) 
Dimana, 
m
     
=Laju aliran massa udara yang melewati kondensor  high 
stage (kg/s)  
       = kecepatan udara melewati kondensor high stage (m/s) 
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Kecepatan aliran udara fan kondensor HS (m/s) 
ṁ udara = f (kecepatan aliran udara 
fan kondensor HS) 
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      = Luas penampang ducting kondensor high stage (m2) 
       = Massa jenis udara (kg/m3) 
Dari persamaan di atas ketika laju aliran udara kondensor 
high stage semakin besar nilai luasan dan massa jenis udara yang 
relatif konstan maka akan menyebabkan nilai ṁ udara semakin 
besar karena berbanding lurus. 
 
4.3.2 Pengaruh  laju pengeluaran kalor pada kondensor HS 
terhadap ṁ refrigeran HS 
 
Gambar 4.3 Grafik pengaruh  laju pengeluaran kalor pada 
kondensor HS terhadap ṁ refrigeran HS 
 Pada grafik di atas terlihat bahwa grafik memiliki tren 
yang semakin naik, nilai ṁ refrigeran HS naik seiring dengan 
bertambah besarnya laju pengeluaran kalor  kondensor high stage. 
Hal ini sesuai dengan teori yang telah dipelajari. 
Bila ditinjau dari sisi perumusan, kita dapat menggunakan 
persamaan-persamaan berikut ini : 
m
   
 
m
     
                     ̇     
       
 (2.15) 
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Laju pengeluaran kalor kondensor HS (kW) 
ṁ refrigeran HS = f (Laju pengeluaran 
kalor kondensor HS) 
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dimana : 
m
     
 = Laju aliran massa udara high  stage   (kg/s) 
m
   
      = Laju aliran massa refrigeran (kg/s) 
        =  Kalor spesifik dari udara (kJ/kg.K) 
       =  Temperatur udara keluar kondensor high stage (0C ) 
       =  Temperatur udara masuk kondensor high stage (0C ) 
         = Entalpi refrigeran masuk & keluar kondensor high 
stage    (kJ/kg) 
Pada saat nilai ṁ udara semakin besar, maka  nilai ṁ 
refrigeran HS akan bertambah besar juga karena berbanding lurus 
dengan ṁ udara. 
4.3.3 Pengaruh Laju Pengeluaran Kalor Pada Kondensor 
HS Terhadap  Tekanan dan Temperatur Kondensasi 
HS 
 Pengaruh laju pengeluaran kalor pada kondensor HS 
terhadap  temperatur kondensasi 
 
Gambar 4.4 Grafik pengaruh  laju pengeluaran kalor terhadap 
temperatur kondensasi HS 
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 Pada grafik di atas terlihat bahwa grafik temperatur 
memiliki tren yang cenderung turun, nilai temperatur kondensasi 
refrigeran HS semakin kecil seiring dengan kenaikan laju 
pengeluaran kalor pada kondensor high stage. Hal ini sesuai 
dengan teori yang telah dipelajari. 
Ketika nilai laju pengeluaran kalor pada kondensor HS 
bertambah besar, maka mengakibatkan kalor yang dikeluarkan 
oleh kondensor semakin banyak. Sehingga temperatur kondensor 
HS mengalami penurunan, seperti terlihat pada grafi di atas. 
 Pengaruh laju pengeluaran kalor pada kondensor hs 
terhadap  tekanan kondensasi HS 
 
Gambar 4.5 Grafik pengaruh  laju pengeluaran kalor terhadap 
tekanan kondensasi HS 
 Pada grafik di atas terlihat bahwa grafik tekanan memiliki 
tren yang cenderung turun, nilai tekanan kondensasi refrigeran 
HS semakin kecil seiring dengan kenaikan laju pengeluaran kalor 
pada kondensor high stage. Hal ini sesuai dengan teori yang telah 
dipelajari. 
Ketika nilai laju pengeluaran kalor pada kondensor HS 
bertambah besar, maka mengakibatkan kalor yang dikeluarkan 
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oleh kondensor semakin banyak. Sehingga tekanan yang 
berbanding lurus dengan temperatur kondensasi HS mengalami 
penurunan.  
4.3.4 Pengaruh  Laju Pengeluaran Kalor Pada Kondensor HS 
Terhadap RE Pada Evaporator LS 
 
Gambar 4.6 Grafik pengaruh  laju pengeluaran kalor kondensor 
HS terhadap RE pada evaporator LS 
 Pada grafik di atas terlihat bahwa grafik memiliki tren 
yang cenderung naik, nilai efek refrigerasi (RE) naik seiring 
dengan naiknya nilai laju  pengeluaran  kalor pada kondensor 
high stage. 
Beban di dalam ruangan yang diisolasi akan memberikan 
kalornya kepada refrigeran  pada evaporator. Refrigeran akan 
mengalami proses penguapan yang akan mengakibatkan 
perubahan entalpi dari sebelum masuk evaporator dan setelah 
keluar. Perubahan entalpi ini dapat disebut sebagai efek 
refrigerasi. Nilai efek refrigerasi cenderung semakin besar seiring 
dengan adanya kenaikan nilai laju aliran udara pendingin pada 
kondensor. Bila ditinjau dari sisi perumusan, kita dapat 
menggunakan persamaan-persamaan berikut ini : 
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Laju Pengeluaran Kalor Kondensor HS (kW) 
RE LS = f (Laju Pengeluaran Kalor 
Kondensor HS) 
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dimana : 
    = Entalpi refrigeran masuk evaporator (kJ/kg) 
   = Entalpi refrigeran keluar evaporator (kJ/kg) 
Ketika nilai laju  pengeluaran  kalor pada kondensor high 
stage semakin besar, maka banyak kalor yang dibuang ke 
lingkungan yang menyebabkan kapasitas refrigerasi semakin 
besar. Jika perubahan nilai ṁ dalam hal ini diabaikan karena 
terlalu kecil, maka nilai selisih entalpi pada evaporator akan 
semakin besar. Sehingga nilai efek refrigerasi semakin besar. 
4.3.5 Pengaruh  Laju Pengeluaran Kalor Pada Kondensor 
HS Terhadap Kerja Kompresi Kompresor HS 
 
Gambar 4.7 Grafik Pengaruh  laju pengeluaran kalor pada 
kondensor HS terhadap kerja kompresi kompresor HS 
Pada grafik diatas terlihat tren yang cenderung semakin 
turun, nilai kerja kompresi kompresor high stage  turun seiring 
dengan naiknya laju  pengeluaran  kalor pada kondensor high 
stage.  
Bila ditinjau dari sisi perumusan, kita dapat menggunakan 
persamaan-persamaan berikut ini : 
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dimana : 
   = Entalpi refrigeran masuk kompresor (kJ/kg) 
   = Entalpi refrigeran keluar kompresor (kJ/kg)  
Kerja kompresi semakin turun karena ketika nilai laju  
pengeluaran  kalor pada kondensor high stage semakin besar, 
maka banyak kalor yang dibuang ke lingkungan. Hal ini 
menyebabkan penurunan temperatur pada suction (T5) dan 
discharge (T6) kompresor HS. Namun penurunan temperatur 
pada T6 lebih signifikan daripada T5. Hal ini menyebabkan 
selisih temperatur kompresi yang semakin mengecil. Nilai 
temperatur superheated berbanding lurus dengan nilai entalpi. 
Sehingga kerja kompresi kompresor semakin kecil sesuai dengan 
teori pada Stoecker halaman 204 [16]. 
4.3.6 Pengaruh  Laju Pengeluaran Kalor Pada Kondensor 
HS Terhadap Kerja Kompresi Kompresor LS  
 
Gambar 4.8  Grafik pengaruh  laju pengeluaran kalor pada 
kondensor HS terhadap kerja kompresor LS 
Pada grafik di atas terlihat tren yang cenderung semakin 
turun, nilai kerja kompresi kompresor low stage  turun seiring 
dengan naiknya laju  pengeluaran  kalor pada kondensor high 
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stage. Kenaikan dari laju pengeluaran kalor pada kondensor high 
stage akan menurunkan kerja kompresi dari kompresor low stage.  
Bila ditinjau dari sisi perumusan, kita dapat menggunakan 
persamaan-persamaan berikut ini : 
                
dimana : 
   = Entalpi refrigeran masuk kompresor (kJ/kg) 
   = Entalpi refrigeran keluar kompresor (kJ/kg)  
Ketika nilai laju  pengeluaran  kalor pada kondensor high 
stage semakin besar, maka banyak kalor yang dibuang ke 
lingkungan. Hal ini menyebabkan penurunan temperatur pada 
suction (T1) dan discharge (T2) kompresor LS. Namun 
penurunan temperatur pada T2 lebih signifikan daripada T1. 
Sehingga hal ini menyebabkan selisih temperatur kompresi yang 
semakin mengecil. Nilai temperatur superheated berbanding lurus 
dengan nilai enthalphi. Sehingga kerja kompresi kompresor 
semakin kecil. Hal ini sesuai dengan teori pada buku refrigerasi 
dan pengkondisian karangan Stoecker halaman 204 [16]. 
4.3.7  Pengaruh  Laju Pengeluaran Kalor Pada Kondensor 
HS Terhadap Daya   Kompresor LS 
 
Gambar 4.9 Grafik pengaruh  laju pengeluaran kalor pada 
kondensor HS terhadap daya kompresor LS 
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Pada grafik diatas terlihat tren yang cenderung semakin 
naik, nilai daya kompresor LS semakin besar seiring dengan 
naiknya laju  pengeluaran  kalor pada kondensor high stage. Hal 
ini sesuai dengan teori yang telah dipelajari. 
Bila ditinjau dari sisi perumusan, kita dapat menggunakan 
persamaan-persamaan berikut ini : 
 ̇                     (2.3) 
dimana : 
   = Entalpi refrigeran masuk kompresor (kJ/kg) 
   = Entalpi refrigeran keluar kompresor (kJ/kg) 
Ketika nilai laju  pengeluaran  kalor pada kondensor high 
stage semakin besar, maka menyebabkan temperatur kondensor 
LS semakin kecil. Temperatur kondensor ini menyebabkan nilai 
laju alir massa LS semakin besar. Sehingga kompresor LS 
membutuhkan daya yang semakin besar agar dapat 
mengkompresi refrigeran sesuai dengan kemampuan rasio 
kompresinya. Hal ini sesuai dengan teori pada buku refrigerasi 
dan pengkondisian karangan Stoecker [16]. 
4.3.8  Pengaruh Temperatur Kondensor HS  Terhadap HRR 
 
Gambar 4.10 Grafik pengaruh temperatur kondensor  HS 
terhadap HRR 
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Pada grafik diatas terlihat tren yang cenderung semakin 
turun, nilai heat rejection ratio (HRR) semakin turun seiring 
dengan naiknya temperatur kondensor high stage. Hal ini tidak 
sesuai dengan teori yang telah dipelajari. 
HRR seharusnya menjadi naik karena laju perpindahan 
kalor yang terjadi di dalam kondensor merupakan fungsi dari 
kapasitas refrigerasi, suhu penguapan serta suhu pengembunan. 
Kondensor harus dapat mengeluarkan energi yang diserap oleh 
evaporator serta kalor kompresi yang diberikan oleh kompresor. 
Namun pada saat laju  pengeluaran  kalor pada kondensor high 
stage semakin besar, maka menyebabkan temperatur keluar 
kondensor yang semakin kecil. Namun, semakin kecil temperatur 
kondensor HS, pendinginan pada heat exchanger semakin baik 
dan menyebabkan temperatur keluaran refrigeran LS dari heat 
exchanger semakin kecil. Hal tersebut menyebabkan pendinginan 
Evaporator LS ikut bertambah besar dan HRR menjadi besar.  
4.3.9  Pengaruh Laju Pengeluaran Kalor Pada Kondensor 
HS Terhadap Kapasitas Refrigerasi HS dan LS  
 
Gambar 4.11 Grafik pengaruh laju pengeluaran  kalor pada 
kondensor HS terhadap  kapasitas refrigerasi HS, LS 
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 Pada grafik diatas terlihat tren yang cenderung semakin 
naik, nilai kapasitas refrigerasi naik seiring dengan naiknya laju 
pengeluaran kalor  kondensor high stage. Hal ini sesuai dengan 
teori yang telah dipelajari. 
Beban di dalam ruangan yang diisolasi memberikan 
kalornya kepada refrigeran  pada evaporator. Refrigeran akan 
mengalami proses penguapan yang akan mengakibatkan 
perubahan entalpi dari sebelum masuk evaporator dan setelah 
keluar evaporator. Perubahan entalpi ini dapat disebut sebagai 
efek refrigerasi. Kapasitas refrigerasi adalah hasil kali antara efek 
refrigerasi dengan laju aliran masa refrigeran. Bila ditinjau dari 
sisi perumusan, kita dapat menggunakan persamaan-persamaan 
berikut ini : 
 ̇                      (2.2) 
dimana : 
 ̇     = Kapasitas pendinginan (kW) 
     = Laju aliran massa refrigerann (kg/s) 
    = Entalpi refrigeran masuk evaporator (kJ/kg) 
   = Entalpi refrigeran keluar evaporator (kJ/kg) 
Ketika laju pengeluaran  kalor pada kondensor high stage 
semakin besar, maka banyak kalor yang dibuang ke lingkungan. 
Sehingga menyebabkan temperatur kondensor semakin kecil. 
Temperatur kondensor yang turun akan menyebabkan nilai efek 
refrigerasi dan nilai kapasitas refrigerasi semakin besar. Hal ini 
sesuai dengan teori pada buku refrigerasi dan pengkondisian 
udara karangan Stoecker halaman 203 [16]. 
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4.3.10 Pengaruh Laju Pengeluaran  Kalor Pada Kondensor 
HS Terhadap  COP  
 
Gambar 4.12 Grafik pengaruh laju pengeluaran  kalor pada 
kondensor HS terhadap  COP 
 Pada grafik di atas terlihat tren yang cenderung semakin 
naik, nilai COP sistem cascade semakin besar seiring dengan 
naiknya laju  pengeluaran  kalor pada kondensor high stage. 
Koefisien prestasi adalah bentuk penilaian dari suatu mesin 
refrigerasi. Semakin besar koefisien prestasi, maka semakin baik 
kerja suatu mesin pendingin. 
 Nilai koefisien prestasi yang semakin besar menunjukkan 
bahwa kerja mesin tersebut semakin baik. Besarnya COP 
dipengaruhi oleh efek refrigerasi dan kerja kompresi. Kenaikan 
kecepatan udara pendingin kondensor menyebabkan efek 
refrigerasi meningkat, sedangkan kerja kompresi mengalami 
penurunan sehingga nilai koefisien prestasi (COP) akan menjadi 
semakin naik. 
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4.3.11  Pengaruh Temperatur Kondensasi HS Terhadap COP  
 
Gambar 4.13 Grafik pengaruh temperatur kondensor HS 
terhadap COP 
 Pada grafik diatas terlihat tren yang cenderung semakin 
turun, nilai COP sistem cascade semakin kecil seiring dengan 
naiknya temperatur pada kondensor high stage.  
 Nilai koefisien prestasi yang semakin besar menunjukkan 
bahwa kerja mesin tersebut semakin baik. Besarnya COP 
dipengaruhi oleh efek refrigerasi dan kerja kompresi. Kenaikan 
kecepatan udara pendingin kondensor menyebabkan efek 
refrigerasi meningkat, sedangkan kerja kompresi mengalami 
penurunan sehingga nilai koefisien prestasi (COP) akan menjadi 
semakin naik. 
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4.3.12 Pengaruh Laju Pengeluaran  Kalor Kondensor HS 
Terhadap Effectiveness Alat Penukar Kalor Cascade 
 
Gambar 4.14 Grafik pengaruh laju pengeluaran kalor kondensor 
HS terhadap effectiveness alat penukar kalor cascade 
Pada grafik diatas terlihat tren yang cenderung semakin 
naik. Nilai effectiveness semakin besar seiring meningkatnya laju 
perngeluaran kalor kondenser. Bila ditinjau dari sisi perumusan, 
kita dapat menggunakan persamaan-persamaan berikut ini : 
  
       
     
 = 
                 
                  
  (2.29) 
Nilai effectiveness alat penukar panas plate heat 
exchanger akan semakin naik seiring dengan naiknya laju 
pengeluaran kalor kondensor HS. Hal ini diakibatkan karena 
semakin besar laju pengeluaran kalor kondensor maka semakin 
meningkatnya laju aliran massa refrigeran dan kemampuan 
mendinginkan pada alat penukar panas plate heat exchanger akan 
semakin besar. Nilai q maks naik secara konstan sedangkan q 
aktual naik secara signifikan. Kenaikan q aktual yang signifikan 
terjadi karena seiring dengan naiknya laju alir massa refrigeran 
dan selisih suhu Thi dikurangi dengan Tho lebih besar 
dibandingkan dengan selisih suhu Thi dikurangi dengan Tci.  
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Kemampuan pendinginan dari evaporator HS pada plate 
heat exchanger bekerja konstan berdasarkan variasi kalor yang di 
buang di kondensor. Sedangkan LS yang bertemperatur lebih 
tinggi dapat diturunkan lebih cepat. Penurunan temperatur yang 
cenderung cepat tersebut terjadi karena perpindahan panas yang 
terjadi pada PHE lebih baik dibandingkan dengan pengaruh 
perngeluaran panas pada kondensor HS, sebagaimana dijelaskan 
oleh Fard dkk [3]. 
4.3.13 P-h Diagram Refrigeran Pada HS dan LS 
 
Gambar 4.15 P-h Diagram refrigeran Musicool 22 pada HS 
80 
 
 
Gambar 4.16 P-h diagram refrigeran R404A pada LS 
Pada kedua diagram diatas terlihat bahwa tren sistem yang 
semakin bergeser ke kiri dan semakin turun untuk laju 
pengeluaran kalor yang semakin besar. Temperatur evaporasi 
cenderung semakin kecil dan terjadi penambahan selisih entalpi 
evaporator.  Semakin tinggi putaran fan kondensor HS maka laju 
pengeluaran kalor kondensor akan semakin besar. Hal ini 
mengakibatkan uap refrigeran yang dikondensasi juga semakin 
banyak sehingga titik kondensasi bergeser ke kiri yaitu ke daerah 
subcool. Karena fase liquid yang dihasilkan oleh kondensor 
semakin banyak mengakibatkan pressure drop pada pipa kapiler 
semakin besar. Sehingga tekanan evaporasi akan semakin turun 
juga. Rasio kompresi yang cenderung konstan menyebabkan 
tekanan kondensasi semakin turun. Untuk gambar plot P-h 
diagram yang lebih jelas dapat di lihat pada lampiran I dan J. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari studi yang dilakukan serta pembahasan terhadap data yang 
didapatkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Temperatur dan tekanan kondensor HS semakin kecil dengan 
bertambahnya laju pengeluaran kalor pada kondensor HS yang 
mengakibatkan efek  refrigerasi, kapasitas refrigerasi, dan 
koefisien prestasi akan semakin naik. Dengan turunnya 
temperatur kondensor HS maka heat rejection ratio (HRR) 
sistem cascade akan semakin turun. Dimana saat variasi 
kecepatan fan tertinggi 2,8 m/s, COP sistem sebesar 1,035, 
kapasitas refrigerasi sebesar 1,197 kW, HRR sistem sebesar 
1,966, temperatur evaporator LS sebesar            -37,8
0
C, dan 
temperatur kabin terendah sebesar -34,2
0
C. 
2. Nilai effectiveness dari alat penukar kalor tipe plate heat 
exchanger semakin naik seiring dengan bertambahnya laju 
pengeluaran kalor kondensor HS. Nilai effectiveness terbesar 
adalah 97,81% pada saat kecepatan fan tertinggi 2,8 m/s. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk penyempurnaan penelitian yang 
sejenis adalah : 
1. Sebaiknya pipa kapiler di high stage diganti dengan katup 
ekspansi TXV. 
2. Pada sistem ditambahkan flowmeter agar data untuk nilai laju 
aliran massa refigeran lebih akurat. 
3. Untuk mendapat performa kerja yang lebih baik kompresor HS 
lebih baik di ganti.  
4. Pada LS sebaiknya ditambahkan akumulator. 
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